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R E S U H O 
Neste trabalho, propõe-se uma metodologia para o despacho
\ 
econômico com segurança em relação a estabilidade transitória.
~ 
_ O problema é descrito por equaçoes não lineares e a proposta é
~ desenvolvida utilizando se técnicas de programaçao linear, de forma iterativa, 
considerando-se pequenos deslocamentos no vetor de geração e revendo-se a 
linearização a cada passo. Para isto são linearizadas a função objetivo e as 
restrições de operação em torno de uma solução inicialmente dada e, em 
seguida, em torno das soluções que vão sendo obtidas, procurando-se com isto 
levar em conta as caraterísticas não-lineares do problema. 
l 
A estabilidade transitória é incluída formalmente no problema 
de otimização como parcela integrante da função objetivo, através da direção 
É de melhoria da segurança obtida na análise realizada a cada passo. ' 
A `fim de ilustrar -a aplicaçãol do algoritmo 
apresentam-se exemplos. i
X 
ABSTRACT 
This work presents a methodology for ,the economic dispatch 
considering security assesment in regard to the transient stability problem. 
The problem is described by non linear equations and the 
solution of the proposition is made by linear programming techniques, 
considering small variations on the generation vector' and restating the 
linearization in each step. To attain this the objetive function and the 
operating constraints are linearized around an initial solution and around 
every solution thus obtained taking into account, in this way, the non linear 
characteristics of the problem. 
p
_ 
Transient stability is included on the optimization problem 
through the objetive function using the direction for security improvement 
obtained form the step by step analysis.
V 
Examples are presented as means to illustrate the aplication of 
the aigørítlm.
`
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 
Os sistemas de energia elétrica (SEE) são planejados para 
satisfazer a demanda com segurança e economia. A operação segura de um SEE 
significa diminuir a probabilidade de dano de equipamentos ou colapso do 
sistema em manobras ou durante certos defeitos. A economia implica em operar o 
sistema com minimo custo de geração. Em geral os requisitos de segurança e 
otimalidade são conflitantes, mas não se pode considera-los em separado. Uma 
vez que os SEE atuais se caracterizam por sua complexidade e envergadura, é 
necessário contar com ferramentas computacionais que auxiliem na operação do 
sistema de maneira rápida e confiavel. 
O objetivo do despacho econômico (DE) de um SEE'é determinar a 
distribuição de geração que minimize o custo total de geração, sem qualquer 
violação dos limites de capacidade dos equipamentos do sistema. ' 
Considerando que o DE pode apresentar uma solução insegura 
frente à. ocorrência de perturbações, a segurança deve ser levada em conta no 
problema, através da adição de outras restrições chamadas de segurança. 
Os critérios de segurança citados na literatura [12,16,17] são 
normalmente formulados sob o ponto de vista estático, dando lugar a uma 
avaliação otimista do desempenho, quanto à segurança do sistema. i-"ste critério 
é usado sem considerar a transição do estado normal do sistema ao estado 
pós-defeito tendo em vista a natureza não-linear dos sistemas 'de potência. 
Assim para garantir a transição deve-se utilizar metodologias que incorporem 
meios de se analisar a alcançabilidade de estados de equilibrio a partir de 
condições 
l 
correspondentes ao estado em que cessa uma perturbação 
I3, 18-23,27,2¶8] .
2 
* O analise da estabilidade transitória pode ser efetuada, por 
exemplo, por : f Simulação passo a passo, que consiste na solução numérica das 
equações diferenciais que descrevem o comportamento do sistema . O diagnóstico 
da estabilidade é realizado a partir da análise do comportamento dos ângulos 
das máquinas em função do tempo. Além disto, o dispêndio computacional é 
elevado e não é possivel saber quão estável/instável é o sistema associado à 
contingência em estudo. 
- 
_ 
O método direto de Liapunov, tem como carateristicas 
relevantes a análise da estabilidade transitória sem que seja necessario 
resolver as equações diferenciais que representam o sistema. Por exemplo no 
caso do método da Superfície Limite de Energia Potencial (SLEP), que 
computacionalmente é rápido e permite fazer a análise de "n" contingências num 
único processamento. Além disto pode-se utilizar \margens de segurança do 
sistema que indicam a "distância" que o sistema se encontra de sua condição de 
instabilidade. 
O despacho econômico (DE) apareceu no princípio da década dos 
anos 20, quando os engenheiros se defrontaram com o problema da distribuição 
de geração entre diversas unidades disponiveis. Desde então vários métodos 
foram desenvolvidos [5]. tais como: 
- O critério de maior carregamento das unidades segundo a sua 
eficiência. V 
- 0 critério de igual custo incremental para todas as unidades ; 
embora não sejam consideradas as perdas de transmissão. . 
- A inclusão das perdas de transmissão no despacho econômico junto 
com o critério de igual custo incremental [1,5]. 
›- Incorporação iu› despacho econômico das restrições de f¶uxo de 
potência ativa nas linhas de transmissao [7,8]- 
Q
_ 
- Como conseqüência do reconhecimento que a solução do problema do 
despacho econômico pode ser inseguro frente a perturbações (saída de linhas),
3 
inclui-se a consideração da segurança no problema, definida a partir de uma 
analise de contingências [l2,17]. 
. 
- A consideração da segurança dinâmica (estabilidade transitória) 
na operação econômica dos SEE foi feita em [27], onde o despacho econômico é 
associado a uma análise e melhoria de segurança dinâmica. O DE é formulado 
como um problema de programação não linear, usando o método dos gradientes 
projetados para sua solução. Para a análise de estabilidade transitória é 
utilizado o segundo -método de Liapunov _e são calculados domínios de 
estabilidade e índices de segurança que indicam a situação do sistema frente a 
um conjunto de contingências. Através de limites inferiores definidos a partir 
da função energia, é proposto um procedimento para melhoria de segurança, 
através de um redespacho de geração, quando a solução do DE é insegura. A 
topologia de rede não é preservada, por quanto é reduzida às barras internas 
de geração. 
Neste trabalho propõe-se uma metodologia para o despacho 
econômico considerando a segurança dinâmica e formulado como um problema de 
programação linear onde a função objetivo e restrições são linearizadas 
sucessivamente visando modelar da melhor forma as caraterísticas nao lineares 
do problema. V ` 
O conceito ide Superfície Limite de _Energia. Potencial (SLEP) 
sera utilizado para avaliar a estabilidade transitória [18,28] em virtude de 
suas vantagens em relação a outros métodos, como mostrado em [20]. 
No capítulo 2 é formulado o despacho económico levando em conta 
as perdas de transmissão. 
V 
. 
4 
A
' 
, No capítulo 3 estuda-se - a estabilidade transitória, 
especialmente o método da superficie limite de energia potencial e define-se 
margem de segurança do sistema. 1 ' 
No capitulo 4, propõe-se o modelo de programação linear 
iterativo para ‹> despacho econômico com segurança dinâmica ou estabilidade
4 
transitória. 
' No capitulo 5, apresentam-se os resultados do uso do algoritmo 
para sistemas exemplos. 
. No capítulo 6, são apresentadas conclusões sobre o trabalho e 
são dadas sugestões para futuros trabalhos. 
' 0 capítulo 7 contém as referências bibliográficas consultadas 
no decorrer do trabalho. 
r
*
À
- 5 
CAPITULO 2 
DESPACHO ECONÔMICO .í__~
2.1 - INTRODUÇÃO 
Neste capítulo, é analisado o problema do despacho econômico 
(DE) considerando os limites de capacidade dos equipamentos do sistema. 
O despacho econômico é apresentado como um problema de 
otimização e descreve-se a função objetivo usada e as restrições. Comenta-se 
brevemente sobre os diversos métodos de otimização usados. Para o modelo 
linearizado utiliza-se solução via programação linear. Considerando-se as 
caratéristicas não lineares do problema, usam-se linearizações sucessivas para 
resolver o problema da função custo não linear, levando em conta o efeito das 
perdas na rede. _ 
2.1.1 - MÉTOOS DE SOLUÇÃO 
`0 problema do DE pode ser resolvido através de métodos de 
otimização não-linear `[5,7,1i,12] e programação linear [8,8,9,14-171. A 
escolha do método é definida pelo tio da função objetivo e restrições do 
problema. de 'otimização utilizadas. No ÂDE , a. função objetivo (Custo de 
geração) e as restrições representadas pela equação de balanço de potência e 
fluxo de potência nas linhas são tipicamente não lineares. 
A programação linear requer que a função objetivo e 
restrições sejam lineares. Assim a modelagem do sistema sera aproximada, mas 
em troca ganha-se grande velocidade na solução e se evitam as dificultades na 
convergência [6,i7]. A linearização segmentada pode ser aplicada para a 
função objetivo mas este método aumenta a dimensão da programação linear
6 
[6,17].l 
Neste trabalho utiliza-se programação linear em razão das 
vantagens que apresenta, e, visando uma modelagem mais exata do problema, 
serão admitidas varias linearizações sucessivas do DE em torno de cada ponto 
de operação obtido, a partir de um caso base. 
2.2 - FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DO DESPACHO ECONÔMICO ' 
A solução do problema do despacho econômico (DE) pode ser 
obtida como solução de um problema de otimização onde se minimiza uma função 
objetivo que reflete o custo de geração, sujeita a restrições de operação e 
segurança. . 
As funções do modelo de otimização serão escritas em função 
da variavel de controle PG e possuem a forma geral: 
min F (PG) 
s.a. 
1; (PG) = Q (2.2.1) 
'g(PG)sQ 
§(PG)SQ 
onde : 
EQ = Vetor de potências de geração ativa das unidades. 
F(PG) = Função escalar custo total de geração. 
lg, g( PG 1 = Funções vetoriais correspondentes às restrições de 
operação . 
§( PG) = Função vetorial corespondente às restrições de 
segurança. - › 
A seguir serão descritas cada uma das funções que participam na
7 
solução de despacho econômico. 
2.2.1 - FUNÇÃQ oBJET1vo 
O custo total de geração é tomado como sendo a soma dos custos 
de geração das unidades do sistema.
Í 
' As curvas de custo de produção das unidades termoelétricas 
geralmente usadas são quadráticas [6,9], e têm como expressão matemática: 
t 
Ng 
F (Pc) = X ( ¢1.Pcf + b¡.Pcl + a1“) (2.2.2) 
I = 1 
onde: av läe ci são os coeficientes da função custo de geração da i-ésima 
unidade e Ng é o número de unidades de geração. 
2.2.2 - RESTRIÇÕES DE OPERAÇÃO [21 
Um sistema de energia elétrica está em operação normal, quando 
satisfaz a demanda e os limites de operação de cada componente do sistema são 
respeitados. ' 
As principais restrições que aparecem são : 
a) Balanço de potência 
A equação de balanço de potência ativa , descreve o 
desempenho do sistema em regime permanente. Tem carateristicas não lineares e 
pOd€ SBP €XpP€SSa COMO ' 
PG `= PC + P _(2.2.3) 
IÊNQ i lêNo 1 L
8 
onde: 
PC! = Demanda de carga na brra i. 
PL = Perdas totais de transmissão. 
Ne = Número de barras de carga. 
Ng = Número de barras de geração 
b) Limites de Geração das Unidades
1 
Estes limites correspondem ás limitações físicas dos 
geradores, e são dados por : 
PGM" s Pc 5 Pam* - (2.2.4) 
C) Restrições de fluxo nas linhas de transmissão 
Representam os limites entre 'os quais devem estar os 
valores de fluxo de potência ativa nas linhas e transformadores em situação 
normal e sao dados por : “ 
Tm = T 5 Tm* ‹2.2.5) 
onde: T»= H x (PG - PC) (2.2.6) 
T = Vetor dos fluxos de potência ativa nos ramos da rede. 
= Vetor de limites máximos de transito de potência ativa TIIIBX 
` nas linhas de transmissao. ' 
'r“““ =_ vetor de 11mm-zs m1n1m‹›_s de trânsito de potência ativa 
nas linhas de transmissão. 
H = Matriz que relaciona as injeções de potência ativa com 
os fluxos nas limas. (NL× (Na - 1)l«
9 
NL = Número de linhas de transmissão. 
NB = Número de barras. V
' 
Os valores máximos de fluxo nas linhas são fixados , em geral , 
em função do limite térmico dos condutores , quedas de tensão máxima admitida 
ou por máxima flecha. No caso de varios limites prevalece o menor deles." 
2.2.3 - RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA ESTÁTICAS [2] 
São as restrições de fluxo nos ramos da rede, válidas durante 
uma. análise de 'contingëncias, representadas .pe1a. perda. de equipamentos do 
sistema. Assim a _restrição de trânsito de potência para a 1-ésima 
contingência [12,17] é dada por: 
1 1 r"““ ‹Pc›__â T1 (Pc) s Tm* (Pc) ‹z.z.7› 
onde : T1(PG) é o vetor de fluxo nas linhas em função da ocorrência 
da contingência 1 , 1 e Ne , conjunto de índices das contingências 
consideradas. i 
2.3 -*O MODELO LINEARIZADO 
O problema do Despacho Econômico será colocado como um problema 
de Programação Linear, embora c> problema seja não linear . Isto tem como 
objetivo facilitar a solução do problema embora a precisão neste caso seja 
prejudicada. 
_ 
Para melhorar a precisão dos resultados utiliza-se neste 
trabalho linearizacão sucessiva do DE usando-se o desenvolvimento em serie de 
Taylor de prieira ordem.
10 
Então o modelo linearizado para uma iteração u é o seguinte 
[17] : 
min F(PG) = F(PG )'+ -- x (PG - PG ) (2.3.1.a) 
S.a. 
` T 
vn (Pc) s h(PG'“) + Ê-É PG: (Pc - Pc'“) (2.3.1.b) 
. |n×(PG-Pc)|sT““”° 
. V (2.3.1.‹z) 
min max Pc sPG=Pc - (2.3.1.à) 
|Pc-Pc°| só (2.3.1.e) 
onde as expressões (2.3.1.a) a (2.3.1.c) são a função objetivo, a equação de 
balanço de potência e a equação de fluxo nas linhas linearizadas. A expressões 
(2.3.1.d) e (2.3.1.e) são os limites de geração das mâquinas e o intervalo de 
acréscimo de geração permitida na k-esima iteração respectivamente. 
As restrições' de segurança estática não foram incluídas na 
formulação acima, visando o objetivo do trabalho que é considerar a 
estabilidade transitória, como será proposto no capítulo 4. 
As expresões linearizadas são obtidas conforme mostrado 
adiante. 
i 
' V “ 
2.3.1 - EQuAçÃo DE BALANÇO DE PoTE:Nc1A
' 
Usando-se a equação de balanço de potência 
2 Pgi = 2. PC! + PL(E§) .(2.3.2) 
¡eNg 1eN¢ 
diferenciando-se ambos os membros em relação a PCI, e tomando-se as variações
11 
de despacho em torno de um vetor PGk, tem-se 
2 -Arc = 2 Ê. APC ‹2.3.`3)' 1 ôPG x :eNq 1eNg 1 
onde, A PG¿= PG¡ - G: . Reordenando chega-se a : 
b2¡§(1-g$GÊIPG›z).(Pc¡-Pcf)=o (2.:a.4) 
' ÍÉG lí' 
onde denomina-se : ` 
PL » = Perdas totais de potência ativa nas linhas de transmissão. 
-ggã =. Perdas ativas de transmissão correspondente a i-ésima barra de 
1 . 
geração. 
Neste trabalho calculam-se as perdas incrementais de 
transmissão através da fórmula de Dopazo (chamada tambem fórmula de 
coeficientes-B "on~1ine")_conforme feito em [1,12,17,33]. Nesta formulação não 
é preciso explicitar uma barra de folga para o problema. As vantagens desta 
escolha serão exploradas na definição da função objetivo de segurança a ser 
feita no capitulo 4. ' 
Considerando~se que as perdas ativas (PL) e reativas (QL) da 
rede são iguais á soma das/injeções de potência complexa de barra, tem-se 
PL + JQL - J 2 J (2.3.5) 
onde definimos a corrente da i-ésima barrar 
-Jg 
Ji = (Pl - 101)/vi e 
* 
, z ê NB (2.3.s)
V 12 
sendo : Pl e Q! as potências de injeção ativa e reativa nas barras. 
' 
Vl e Gl são o módulo e ângulo das tensões de barra." 
Expandindo (2.3.5) , usando (2.3.6) e separando a parte real obtém-se, 
11 =JšNè kšm lnJk‹1>,Pk 
+ Qjok› + cJk‹ojPk - Pjokn ‹z.z.v› 
onde: 
Dik = Rjk cos( 6] - Ok )/VjVk (2.3.8) 
' 
Cjk = Rjk sen( Bj - Bk )/V,Vk (2.3.9) 
_ Rjk = Parte real da matriz 2-barra. 
A derivada parcial da equação (2¿3.7) em relação a PG! permite 
calcular a sensibilidade das perdas de transmissão com respeito a potência 
ativa gerada na barra 1. Considerando-se: ` 
n = n V 
jli kj 
c =-c 
Jr no 
tem-se, então : 
-Ê'-Pi = 2 2 ( Pinik - Qkcik ) , 1 ê NG (2.3.1o) 
â PGÍ keNB 
que é uma expressão linear, função das potências de inJeção_atíva e reativa, o 
módulo das tensões e a abertura angular entre barras. Deve ser calculada para 
cada iteraçâo.
4 
13 
2.3.2 - TRANSITO OU FLUXO DE POTÊNCIA ATIVA NAS LINHAS 
- As restrições de fluxo nas linhas podem ser expressas usando-se 
relações de fluxo de carga linearizado. 
A expressão que relaciona as injeções de potência ativa nas 
barras com a abertura angular das msmas é [8,29] 
e = B`*×(PG - Pc) ‹2.3.11) 
onde : B'1 = É a inversa da matriz susceptância de barra (NB-1)×(NB-1). 
6 = Vetor de ângulos de fase das tensões nas barras (NB-1)×1. 
A abertura angular entre as barras, como função dos ângulos nas 
barras, pode ser escrita 
W = A 9 `(2.3.12) 
~onde : ¢ = Vetor de abertura angular entre barras . (NL×1). 
A = Matriz de incidência dos ramos nos nós. NL x (NB-1). 
O fluxo nas linhas em função da abertura angular entre barras 
pode então ser obtido de : ' i z A 
Tp = BL;/z (2.3.13) 
onde : T é o vetor de fluxo de potência ativa nos ramos do sistema. 
BL é a matriz susceptancia de linha diagonal (NL x NL). 
Substituindo-se as expresões (2.3.11) e (2.3.12) em (2.3.13) tem-se z 
1 = BL A B* (Rs - Pc) ‹z.a.14›
_ 
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Definindo-se ‹ 
` 
H =. BL A B* (2.3.1s) 
a equação do fluxo nas linhas 
T = H x (PG A- PC) (2.3.18) 
2.3.3 - COEFICIENTES DA FUNÇÃO OBJETIVO LINEARIZADA
' 
A função objetivo F(PG) não linear, expressada por (2.2.2), 
pode ser linearizada em torno de um ponto de operação como é mostrado na 
figura 2.3.1; calculando a sua primeira derivada em relação a PCI obtém-se o 
custo incremental de produção de cada unidade. ' - ' 
Êíi = 2 c ×PG¶ + b (2 3 17) dPGi 1 x 1 ` ' 
Deve-se salientar que as gerações não são independentes umas de 
outras e que a. relação funcional entre elas está implícita. na equação de 
balanço de potência ativa. . 
e Assim, o custo incremental para cada nível de operação pode ser 
aproximado por valores constantes em torno de cada ponto de operação, como 
mostrado na figura 2.3.2. ~ - 
Os custos incrementais são considerados válidos para pequenas 
variações em torno do ponto de operação em,estudo. Isto ê, se ‹› ponto de 
operação muda do ponto "O" para o ponto "I", como mostra a figura 2.3.2, a 
solução obtida não é valida [9]. Estos custos incrementais são calculados para 
cada iteração, visando uma maior aproximação ã carateristica não linear da 
função custo. ' '
F 
Hi 
Figura 3.2.1 
GF 
fMWh 
" Figura 2.3.2 Custo incremental da i-ésima unidade 
V Para o caso de unidades hidráulicas, custos equivalentes sao 
calculados, permitindo que_seJam tratadas como unidades térmicas ficticias 
[29,30]. A seguir são apresentadas algumas considerações sobre o custo das 
unidades hidráulicas.
ø
I 
fL_ 
¿. 
l O 
íä 
Custo de produção da 
O'f-* 
i-ésima unidade 
ààzaz 
PB¡[MMa 
nf” 1.-u-1 Â 
Pe¡ j{`_-mw]
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Unidades hidráulicas [14,29] 
eve-se, notar que os custos equivalentes calculados para as 
unidades hidroelétricas são de obtenção mais elaborada do que os custos das 
unidades térmicas, porque estão associados ao valor da água, o qual é 
exatamente aquele valor que substituirá a geração térmica, hora por hora, 
No planejamento da operação a 'longo prazo (2 a 5 anos), 
determina-se a proporção total de geração térmica e hidraulica de um sistema. 
O calculo dos custos de operação associados a utilização das 
unidades hidroelétricas começa a ser delineado a partir do planejamento anual 
(médio prazo) da operação, que trata de determinar com ênfase na segurança de 
suprimento, as energias disponíveis para a geração hidraulica. Estos custos 
são calculados com maior aproximação, através do pré-despacho de geração, onde 
as informações sobre -afluências de reservatórios, as demandas e as 
disponibilidades de energia hidroelétrica e dos grupos de geração estão mais 
atualizados. O pré-despacho estabelece o plano de geração horária para cada 
unidade de produção levando em conta as restrições operacionais. 
Os custos de produção das unidades térmicas sao também 
consideradas no planejamento anual da operação. 
2.4. - CONCLUSÕES 
Neste capítulo foi estudado o problema do despacho econômico 
levando em conta as restrições de limite de capacidade dos geradores, linhas 
.- de transmissao e transformadores do sistema, além de considerar as perdas de 
transmissão no problema. As perdas incrementais de transmissão foram 
calculadas sem precisar definir uma barra de folga para o sistema, o que 
permite dar uma interpretação fisica. da participação de cada. unidade nas 
perdas de transmissão do sistema. _
ã 
lá _ '
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A função objetivo» e restrições foram linearizadas 
para sua solução por um algoritmo de programação linear que funcionará de 
maneira iterativa, conforme mencionado. 
A solução do problema do despacho econômico fornece uma solução 
-que deve ser analisada do ponto de vista de estabilidade transitória, 
considerando-se a forte possibilidade de ocorrência de grandes perturbações no 
sistema. Assim, no próximo capítulo, estuda-se a segurança do sistema sob o 
ponto de vista da estabilidade transitória.
. 18 
CAPITULO 3 
_ANÁLISE DA SEGURANCA DINÂMICA 
3.1 - INTRODUÃO 
.A Análise de Segurança tem por objetivo determinar se, após a 
ocorrência de uma ou várias V contingências de um conjunto pré-definido, 
existirá um novo ponto de operação no qual o sistema continuará operando. 
A Analise de Segurança Estática verifica se existe violação nos 
limites dos equipamentos, fluxos de potência que possam provocar perda da 
Estabilidade Estática e/ou tensões anormais de barra, se a simulação incorpora 
o problema de reativos. 
A Análise de Segurança Dinâmica ou de Estabilidade Transitória 
verifica se o ponto de operação pós-contingência é estável, ou seja, se não 
existe perda de sincronismo de alguma(s) máquina(s) do sistema. 
. É importante ressaltar que os critérios de Segurança Estática 
[6,8,l7] fornecem uma avaliação de desempenho do sistema, sem considerar a 
transição do estado normal ao estado pós-defeito. 
Para a análise da Estabilidade Transitoria precisa-se resolver 
um conjunto de equações diferenciais não-lineares que modelam o sistema de 
potência. Em virtude das dificuldades apresentadas pelos uétodos de solução 
analítica utilizam-se normalmente técnicas de solução numérica._ 
0 tempo computacional exigido nos métodos de solução numérica e 
a necessidade de se analisar visualmente as- curvas obtidas, dificultam e 
tornam onerosa a sua utilização no planejamento a médio prazo e é praticamente 
inviável no planejamento a longo prazo, face ao grande número de alternativas
19 
normalmente presentes no planejamento de redes elétricas. 
No planejamento da operação, apesar de ter melhor definida a 
configuração do sistema, tem-se disponivel um curto tempo para fazer uma 
análise detalhada e identificar' todas as contingências que possam trazer 
problemas na operação do sistema. 
É necessario então contar com procedimentos que de maneira 
rapida e confiavel auxiliem os engenheiros de planejamento e operação dos 
sistemas de energia. -Nesta espectativa o Segundo Método de Liapunov 
apresent a-se como uma boa al ternat i va. Neste sent i do destacan-se 
part icul armente duas metodo logi as cons iderando resul tados até agora 
apresentados em sistemas reais: O método do Politopo e o método da Superfície 
Limite de Energia Potencial (SLEP).
V 
_ 
O método do Politopo '[23,26,34] modela o sistema na sua forma 
reduzida às barras internas de geração, as condutâncias equivalentes de 
transferência entre geradores não são consideradas, e determina-se o dominio 
de estabilidade como sendo a maior superfície de nivel tangente e inteiramente 
contida num Politopo definido para a configuração do sistema pós-defeito, 
onde a função energia potencial é radialmente crescente. No entanto os 
resultados obtidos fornecem tempos críticos com valores conservativos do ponto 
de vista prático [19,28], embora estas noções -sejam úteis na obtenção de
~ direçoes para melhoria da segurança [22]. 
'O método da Superfície Limite de Energia Potencial (SLEP), [28] 
preserva a topologia da rede, não precisando reduzir o sistema às barras 
internas de geração, os resultados (tempos críticos) são rapidamente 
calculados e são compatíveis se 
, 
comparados aos obtidos pelos métodos de 
simulação numérica (por exemplo o programa TRANSDIR). 
No próximo item apresenta-se a fundamentação teórica da
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análise da estabilidade transitória pelo método SLEP. 
3.2 - ANÁLISE DA ESTABILIDADE TRANSITÓRIA 
3.2.1 - MODELO MATEMÃTICO DO SISTEMA DE POTENCIA 
E 
_ 
A modelagem matemática do estudo da estabilidade transitória é 
determinado a partir das hipóteses adotadas normalmente [3,28] em sistemas de 
potência utilizando modelos simplificados : 
- Supõe-se que a rede esta em regime permanente. Isto implica 
que as constantes de tempo da rede de transmissão são despreziveis comparadas 
as constantes de tempo associadas às oscilações eletromecânicas. 
A 
- A máquina síncrona é representada por uma fonte de tensão 
constante em série com sua reatância transitória de eixo direto xà . Isto 
implica admitir constante o enlace de fluxo no campo durante o transitório» 
- O ângulo de fase atrás da reatância transitória coincide com 
o ângulo do rotor.
_ 
- A potência mcânica de entrada 'Pmi é suposta constante 
durante o transitório, e igual ao valor' pré-defeito. Isto é, supõe-se os 
reguladores de velocidade com constantes de tempo -grandes em relação ao 
intervalo de tempo de interesse, que é da ordem de 1 a_2 segundos. 
V 
- O momento angular da máquina síncrona (constante de inércia) 
é considerado constante uma vez que os escorregamentos são pquenos. 
- As 'potências de amortecimento,devido a atrito mecanico, 
enrolamentos amortecedores e variação da carga com o escorregamento, são 
considerados proporcionais ao desvio de freqüência. 
- As potências de amortecimento assíncrono, entre máquinas, são
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desprezadas. 
As cargas são representadas por modelos de impedância 
constante. 
a) EQUAÇÃO DE OSCILAÇÃO 
Considere-se a unidade geradora "i" de um sistema de "n" 
unidades. O gerador recebe por meio do eixo da turbina a "entrada" mecanica, 
ou potência da turbina, Pmi. Ele fornece a saida elétrica ou potência do 
gerador Pgi à rede. 
Matematicamnte a equação que descreve o nmvimento do 
i-ésimo rotor é: . 
âzõi 
_ _ 
p u¡_2 = rm! - PQI _ 1 ê {Ng› (3.2.1) 
dt 
sendo: 
M = H /ufo 
1 1 
H¡ = Constante de inércia da maquina i. 
fo = freqüência nominal da rede. 
ôi = ângulo do rotor medido com respeito a um eixo de 
referência que gira à velocidade síncrona. 
Pml = potência mecânica de entrada da máquina i. 
Pzl = potência elétrica de saida da maquina i. 
Ng = número de máquinas. 
Expressando a equação (3.2.1) como um conjunto de equações diferenciais de 
primeira ordem obtém-se
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(3.2.2) 
. d 1 
Hi = - ñi.\›l¡ + T.(Pm1 - Pgi) 
1 1 
b) REFERÊNCIA CENTRO DE ÂNGULO 
Sendo que o "sincronismo" é essencialmente um fenómeno físico 
associado a-um movimento relativo entre máquinas sincronas, tem sido mostrado 
[3,19,28] que é conveniente adotar-se algum tipo de referência diferente da 
referência que gira com velocidade sincrona. Neste sentido usualmente são 
consideradas duas possibilidades: tomar o ângulo de um gerador como 
referência e medir os ângulos dos outros geradores em relação a este gerador 
[3] ou definir um centro dg ãggglg como referência (COA), variável no tempo e 
medir em relação a este os ângulos de todos os geradores (a formulação é 
análoga ao principio de centro de massas em sistemas mecânicos). Esta última 
formulação_é particularmente conveniente para a obtenção da função energia a 
ser empregada como função de Liapunov [3,18-231. 
Assim o centro de ângulo é definido por 
_ 1 ao _ T- .zniôiv (3.2.3) 
T IEHQ 
onde M = E M V (3.2.4) 
. T 1 ÍENQ 
Os ângulos e desvios de velocidade dos geradores em relação à referência 
centro de ângulo são dados por _
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e'=6 -6 
i I o 
6=w=‹×--w .(3.3.5) li i o 
onde w = ô 
O O 
A equação diferencial que descreve o movimento do centro de 
ângulos, considerando amortecimento nulo, é_ “ 
z . 
V 
MT 60 =išàQ(Pmi-Pgi) (3.2.6) 
Define-se então [3, 19,281:
ç 
Potência acelerante do centro de angulo (PCA) como sendo: 
PCA É 2 (Put-Pgi) ‹3.2.7) 
iâllg _ 
Ao final do período transitório o sistema alcança um 
novo estado em regime permanente, e a potência acelerante do centro de ângulo 
énu1a(PCA=0). . . 
A equação de oscilação (3.2.2) com referência centro de angulo 
pode ser escrita usando-se as variáveis 6 na forma: ' 
9 = 'H 
l 1 - ' 
' 
1 - 1 
`
. 
wi = T`(Pmi-Pgi) " , 1 E
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Propriedades Centro de Ângulo _[3,19,28] 
1) As variáveis ëi , satisfazem à. propriedade: 
2 MÍOX = O ie{N‹1} (3.2.9) 
:eng
A 
isto porque:
_ 
2 MIG! = 2 M! (61-6°) ~ 
nem; :eng 
_ =2M¡ôi-6° zM¡ 
K IENQ lêlig 
= 2 Mtõl - -gr ( 2 Mlôi ).M_r 
1 ENQ T iêllg 
. = O
u 
2) De forma semelhante 
2 Mie! = o _ (3.z.1o) 
iêﬂg 
A prova é similar, bastando apenas substituir 6 por ö naequação acima. 
c) MODELAGEM DA REDE ' 
A modelagem será feita preservando-se a topologia da rede, isto 
é, sem redução às barras internas de geração [28]. 
Na figura (3.2.1) é mostrada a representação da í-ésíma barra 
de geração do sistema de potência, onde as variáveis angulares estão referidas 
ao centro de ângulo.
u
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' Viejsl 
Ig' --ô Sist. elétrico 
, 
_ de potência
x a * restanteS Bienal 
Il l 
I 11 
'
1 
Figura 3.2.1 Representação da 1-ésima barra do sistema 
de potência. 
onde: Viejai = ei+ fi = Tensão na 1-ésíma barra externa de geração. 
Eäejei = Tensão atras da reatáncia transitória do 
i-ésim gerador. 
Igi 
' = Injeção de corrente do 1-esimo gerador. 
Ili = Corrente fornecida à carga conectada à 
1-ésmá barra. 
S1l= Pli + jQ11 = Carga resultante na i-ésima barra. 
A corrente injetada pelo i-ésimo gerador em função das tenções 
interna e externa de geração, para i = 1,2,....Ng 
-ju/2 - 191 IB: 
Ig! = Bi e 
ç 
§Eie - V¡e ) .“(3.2.11) 
onde: B1 = 1/xâ 
A 
- (3.2.12) 
' 
1 , 
Ig! = B¡(E¡sen9¡ - fi)-jBi(e¡cos91 - ei) 
_ Ig¡= B¡E¡(sen9¡ - jcosüi) + 1B1(e¡ + Jfi) (3.2.13)
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Cosiderando as cargas modeladas por impedancias constantes, as 
correntes elétricas pela carga podem ser calculadas pela seguinte expressão 
Px° - J Q1° 
1 1 › 
Ilx = ( 31 'Í' jfi) ,Í=1,2,..NB 
V eo! +foi 
onde: NB é número de barras do sistema elétrico. 
"o" indica o valor da variavel correspondente ao estado de equilíbrio 
antes do defeito. 
Equação matricial da rede 
A equação matricial da rede é dada por 
1* ` = Ig - 11 = Y* .v (3.2.15) barra __ barra barra 
onde: YëmTa éra matriz de admitãncia de barra usada no cálculo do fluxo de 
carga do estado de equilíbrio antes do defeito. 
Substituindo (3.2.13) e (3.2.14) em (3.2.15) pode-se escrever 
matricialmente 
1 = ( V1' - JYB - YL ) v (3.z.1s) 
. barra barra barra 
onde: 
Y = Y* - JYB - YL barra barra 
Logo: 
I = Y V (3.2.17) barra barra barra
27 
Das expressões (3.2.13),(3.2.14) e (3.2.18) pode ser escrito 
Vlw = “ * 1 ‹3.2.1s) '° =Ng+1,.....NB › 
_ 
E B [sen 6 - Jcos 6 1 
1 O , 1 
A matriz YB é formada pelos inversos das reatâncias 
transitórias de cada gerador, segundo a lei de formação: 
* 
YB¡¡ = -l- , para i = 1,....Ng 
x; i (3.2.19)
1 
YB = 
YBIÍ = O , 
para i-= Ng+1,....NB 
YB¡J = O , para 1 # J 
' A matriz YL é formada pelas impedâncias constantes resultantes 
da modelagem das cargas,segundo a lei de formação 
'Ú l" 
i-l-[Qu-Q
O 
_ 
' JQL¡ V 
YLii - -----;- ; para ~ 1 E {NB} YL= eo+fo
_ 
1 (3.2.20) 
YLIJ = O ; para i ¢ j e {NB} 
Cálculo de e¡ , fi 
Para obter as tensões nas barras externas de geração que 
variam durante o transitorio, deve-se resolver a equação (3.2.17). que 
pode ser feito por inversão da matriz admitancia de barra, ou seja,
ou 
onde : 
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v = (Y _ V) *.1 barra barra barra 
v 2 gzl 1 . 
.~?. 
:__ 
.??.§.'-.'. 
X .?. (3.2.21) v z ¡2 o 
l lg 
, 
ll 
Vgi = ei + Jfi , 1 = 1,2,..Ng 
V1! = ei + jfi , 1 = Ng+1,`...NB` 
Ig! = ÉiBi(sen 31 - j cos Gi) , i E ‹Ng} ' 
Na solução é preciso conhecer somente a sub-matriz Zgg deordem Ng×Ng. 
Chamando Ru e Xik as partes real e imaginaria da sub-matriz 299 as
~ expressoes para .gi e Qi são: 
onde:
V 
Cálculo de Pg 
e = - 2 ( R D + x c) 1 kéng “* '“ “* “ (3.2.22)» 
fx = 2 ( ' Ruz Cx + xxx Du) ' 
kêﬂg 
Ck = Ei B` cosâi 
(3.2.23) 
D = E B sen 6 k 1 x 1 . - 
A potência complexa injetada na i-ésíma barra, para i e {Ng} 
:ei » 
Sql = Pq! +jQg1 = Ei e .Iqi (3.2.24)
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sendo: 
Ig! = B¡(Elsen9¡ - fi) - jB¡(Eicos9i - el) 
substituindo Igí na equação (3.2.24), temos 
J9¡ 
Sql = Ele [Bl(E¡sen91 - fi) - jBl(E1cos6¡- ei)] 
decompondo em suas partes real e imaginaria achamos Pgle Qgi 
Pg¡ = ElB¡(-f¡cos9¡ + etsenﬁi) (3.2.25) 
Qgi = Ef Bl - E¡B¡(e¡cos6i + fisenül) (3.2.26) 
Substituindo (3.2.23) em (3.2.25) 
Pgl = - C* fi + Dk ei (3.2.27) 
onde Pgi é a potencia ativa injetada na i-ésima barra pelo i-ésimo gerador. 
3.3 - FUNÇÃO DE LIAPUNOV TIPO ENERGIA
V 
O modelo matemático de um sistema de potência para a análise de 
estabilidade transitória é não-linear, invariante no tempo e_autÓnomo (31, 
de maneira genérica pode ser escrito como 
¿ = ftz) 
` 
ftze) = o (:s.3.1) 
onde: ¿(t) = vetor de estados_de_ordem g
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›_¿°= = estado de equilíbrio do sistema, que ' mediante 
transformação de coordenadas será transferido para a 
origem. 
f(¿) = função vewrial nâz-linear de uz" -› uz" 
Transformação de coordenadas 
Se gb ¢ Q , V mediante transformação de coordenadas 
x=ë-Á --››¿=x+ëe e . 
X = K . 
onde substituindo em (3.3.1), tem-se 
f(>i) = f(1 + ëe) 
assim para 5 = ge temos 1 = Q ponto de equilíbrio do sistema na origem, isto é 
1=>¿=f($¿+¿e) 
Como gb é também constante pode-se escrever na forma de (3.3.1) 
, _ 
1 = f(1) 
Definição 1: Estabilidade no sentido de Liapunov 
O estado 1 ==Q_ é estável no sentido de Liapunov se, dado um 
número real qualquer e > 0; existe õ(e) > 0, tal que
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Q 36" s õ -à H z(t)ﬂ s z . v z > o_ 
onde: _ ~w 
. yo é o estado inicial ou condição inicial em tš0 
H . H é a norma Euclidiana no R" 
Definição 2: Estabilidade assintótica 
O estado 'z = Q (a origem) é um ponto de equilíbrio 
assintoticamente estável , se: _ ' 
' 
i) E :Q for estável no sentido de Liapunov. 
11) Lim ﬂz(t)ﬂ = Q 
t-)00 
Rzgiâó de estab111âaâe assintotâca [31 
Em muitas situações físicas, a origem pode não ser 
assintoticamente estável para todas as condições iniciais contidas numa regiao 
ao redor da origem. Tal região é chamada a região de estabilidade assintotica 
ou região finita de atração. Se tal região existe, o cálculo desta região é de 
muito interesse para o projetista do sistema. Por exemplo, em um sistema de 
potência multimáquina, se um defeito é eliminado damasiado tarde, o sistema 
pós-defeito não pode retornar ao estado estável. Isto pode ser interpretado 
equivalentemente como o cálculo de uma região de atração ao redor do estado 
estável pós-defeito e determinar se o estado do sistema no ponto de eliminação 
do defeito permanece dentro desta região ou não. 
Definição 3.- A função escalar V(¿) é chamada definida positiva (definida 
negativa) se V(Q) = O e ao redor da origem V(¿) > 0 ( <0 ) para 5 ¢ Q.
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Definição 4.- A função escalar V(ë) é chamada “semi-definida positiva 
(semi-definida negativa) se V(Q) = O e se ao redor da origem V(¿) z O ( S 0 ) 
para 5 ¢ O.
H 
Os teoremas seguintes exprimem condições suficientes para 
estudos de estabilidade de sistemas não-lineares e constituem os fundamentos 
basicos da teoria de Liapunov. 
Teorema 1: Se para a origem .do sistema (3.3.1) existir uma função 
V:RQ-JR , definida em D c R'¡ta1 que ' 
i) V(y) > O ,V 1 ¢ Q Definida positiva em D 
ii) V(1) S 0 Semi definida negativa em D V 
então, 1 = Q de (3.3.1) é estável no sentido de Liapunov. . 
Teorema 2: Se para a origem do sistemas (3.3.1) existir uma função 
Vzﬂq-ÁR, definida em D c R"tal que 
i) V(1) > 0 Definida positiva em D 
ii) V(1) < 0 Definida negativa em D. 
então, 1 = Q_de (3.3.1) é assintoticamente estável. 
Teorema 3 : Nas mesmas condições do teorema 2 se V é definida positiva, a 
origem de 3.3.1 é instável no sentido de Liapunov. 
As funções que satisfazem as condições dos teoremas enunciados 
acima são chamados Funções de Liapunov; ' 
A idéia principal do método está contida no seguinte
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raciocinio: Se a derivada É-É da energia E(¿) de sist~oAse1-ado é 
negativapara cada possível estado 5 e×ceto~para um só estado ge, logo a 
energia diminue continuamente até alcançar seu valor 'minimo E(¿e). Assim a 
função E(¿) pode ser usada como função de Liapunov [3]. 
_ 
Devido a que (3.3.1) é não-linear, existem varios pontos de 
equilibrio de modo "que nem todas as condições iniciais yo definem 
soluções g(t) assintoticamente estáveis no sentido de Liapunov, convergem para 
o ponto de equilibrio na origem. Domínio de estabilidade é então definido como 
sendo o coxyjunto aberto de condições iniciais, que definem soluções estáveis. 
A aplicação do método de Liapunov ao estudo da estabilidade 
transitória de sistemas de potência, consiste em gerar umafunção de Liapunov 
e, a partir desta, na determinação de um dominio de estabilidade . Dada uma 
condição inicial qualquer yo, pode-se calcular o valor da função de Liapunov 
neste ponto V(yo) e, compara-lo com um outro valor obtido da solução de um 
' 1 problema de otimização V(1 ). Ou seja, 
_ 
Min V(1) 
S.8. 
V(!) = O 
Assim pode-se concluir sobre a " estabilidade transitória do ponto de 
equilíbrio “, pelo seguinte critério: 
` (1) Se V(¿0) < V(¿.) ESTÁVEL 
(ii) Se V(;_‹0) 2 V(¿ ) 
V 
NADA SE AFIRMA 
A condição ii) .decorre do fato dos teoremas forneceram apenas condições 
suficientes. `
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O dominio de estabilidade fica definido por: 
n=‹z|v‹z›‹v‹z'››i 
Função Energia 
Da equação de oscilação (3.2.8) formulada com referência ao 
centro de ângulo, pode-se obter a função Energia [3,28]. Define-se a potência 
acelerante como sendo I 
r M . .A gl(e) = Pml - Pgi - É PCA = Miu* (3.-3.2) 
Multiplica-se a i-ésima equação de potência acelerante de (3¿3.2) por 91 e 
forma-se o somatório ` 
z(M1w¡`fgl(e)1ei ` (3.3.3) 
iêllg V V 
Integra-se em relação _Vao tempo usando-se como limite inferior t=te, onde 
w(t )=0 e 9(t )=9p Yi-testado de equlíbrio estável da configuração do e e _ . 
sistema pos-defeito). 1- ~ . 
Lo go :
1 
z‹e,w›M znlwf - 2 I g,‹e› «ei ‹s.a.4.› 
'_ 1êNg 
A 
ÍENQ 
6: ,
_ 
= + EP(e9w)
. 
A expressão acima representa a energia total associada ao sistema (3.2.8)
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'composta pela soma das energias "cinética Ee e potencial Ep". 
3.4 - MÉTODO DA SUPERFÍCIE LIMITE DE ENERGIA POTENCIAL 
0 método considera o modelo clássico de máquina com 
preservação da topologia da rede conforme mostrado em 3.3. O método SLEP 
apresenta vantagens de tempo de processamento e não conservatividade face a 
outros métodos [18,20,28] e resultados compativeis aos obtidos por simulação 
numérica (por exemplo usando o programa TRANSDIR). - 
'A conservatividade dos métodos [28] tem a ver com o 
calculo da energia critica em função da configuração do sistema pós-defeito. 
Definição 5: "Superfície Limite de Energia Potencial " ( SLEP ) 
Define-se a SLEP como o conjunto dos pontos 6 e R" 
correspondentes aos zeros da derivada direcional, excet_uando-se o ponto de 
equilíbrio estável do sistema que primeiro é alcançado quado se percorre uma 
direção radial a partir da origem. 
Seja x 'um estado de equilibrio estável no sentido de 
Liapunov do sistema 'pós-defeito e 6 um vetor do subespaço de estados dos 
ângulos. Sendo a energia potencial 
. 
el 
E, ‹e,w› = - 5; J giuân dei ‹ 3.4.1) 
iêllg ep 
A sua derivada direcional [28] ao longo da direção (6 - O ) é
9 
me) = - il-_ < g‹e›.‹e - ep) › ‹a.4 2) 
na -«fu
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onde 6 é um ponto sobre a trajetória do sistema e Gp o ponto de equilibrio 
pós-defeito, 9 e 9° são componentes angulares do estado do sistema. 
A derivada direcional D(6) possui a propriedade de se manter "sempre positiva 
para trajetórias estáveis" no interior da região definida pela SLEP, igual a 
zero para cruzamento sobre a SLEP e negativa para pontos sobre trajetórias que 
.~\ 
a cruzam e que não pertencem à região definida pela SLEP [28]. Logo a SLEP 
define' um limite de separação entre regiões de estabilidade e de 
instabilidade para uma determinada contingência. 
Trøietório do vzsístemo 
` 
A sob *defeito ' 
,fdﬁ
j 
. ü U 
¿ _ mzpfóm pos- úefeirø h msfóvel 
Tro|et‹Sri‹:s nós- defeno ---z____›q 
` osidveus 
.._:/ , 
f star! 
Figura 3. 1 SLEP 
efinição B: " Energia Crítica "
A 
Define-se Energia Critica como sendo a náxima energia que o 
sistema pode adquirir durante um defeito, de modo que, apos a retirada do 
mesmo , as trajetórias do sistema ainda evoluem para um estado de equilibrio. 
O algoritmo para o cálculo da energia critica e tempo critico
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de eliminação do defeito consiste em se monitorear a derivada direcional da 
função energia potencial ao “longo das trajetórias de estados do sistema 
sob-defeito e pós-defeito, obtidas de forma rapida e aproximada, utilizando-se 
expansão em série de Taylor, cujos coeficientes são recalculados ao longo do 
tempo antes que a trajetória aproximada comece a diferir de forma inaceitável 
da trajetória real. 
Então, procura-se um ponto na trajetória sób-defeito, tal que a 
trajetória sob-defeito, que começa neste ponto, tenha máxima aproximação à 
SLEP. Isto pode ser efetuado tomando-se duas estimativas da energia crítica: 
- A energia. critica pessimista: é a energia total do 
sistema procedente de uma trajetória estável. 
- A energia crítica otimista : é a energia total do 
sistema procedente de uma trajetória instável. 
Inicialmente arbitra-se a energia. pessimista igual a zero e, a otimista 
idêntica a energia potencial máxima com a falta mantida , i.e., para D(9) =_0. 
Uma nova estimativa é ,então , determinada tomando-se a média aritmética entre 
as duas estimativas. O processo é repetido até que a diferença entre tais 
energias satisfaça uma tolerância pré-estabelecida ou xml número náximo de 
iterações especificado for realizado. ' i 
0 tempo critico de eliminação do defeito correspondente, é 
obtido calculando a energia ,total do sistema com o defeito mantido e 
tomando o tempo relativo ao estado, no qual a energia total é igual a energia 
crítica (última estimativa obtida) [18,28]. 
3.5 - MARGEM DE SEGURANÇA ' 
0 diagnóstico da estabilidade transitória de um sistema ante a
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ocorrência de contingências pode ser' efetuado 'através da chamada Margem 'ge 
segurança dinamica, calculada com ajuda do programa SLEP.
A 
A margem de segurança dinâmica pode ser entendida como sendo 
uma medida da distância em relação à situação de instabilidade do sistem 
[20, 23 , 281. Matematicamente: _ 
Ecrk-Eek 
onde: ` 
V
~ 
Mk = margem de segurança da contingência "k". 
Eek = energia total do sistema correspondente ao tempo de 
eliminação do defeito associada a contingência k. 
E‹:rk= Energia critica total do sistema associada 
H
à 
~ contingência k. 
V
' 
Se: ~ 
Mk = da contingência k. 
> O , o sistema é estável frente a ocorrência
V 
5 0 , sistema é instável. 
Outra caracteristica da margem de segurança é que permite 
classificar as contingências de acordo ao grau de severidade delas. 
Definição 7: " Margem de segurança do sistema " 
Define-se a Margem de segurança do sistema [28], como sendo 
a menor das margems de um conjunto de contingências, 
H =min(H) 
s k k 
Esta margem Hs, permite ter um diagnóstico da segurança
, 39 
dinâmica do sistema em relação ao conjunto de contingências analisadas, e or 
tanto o indicativo da necessidade ou não de tomar ações corretivas. 
3.6 - CONCLUSÕES 
Foram mencionadas as diferenças entre a analise de segurança 
estática_e a análise de segurança dinamica. No primeiro caso não é considerada 
a transição do estado normal ao estado pós-defeito, podendo dar lugar a 
avaliações sem precisão do desempenho do sistema frente a perturbações tipo 
curto-circuito. ' 
Ressalta-se a necessidade de se realizar' estudos de 
estabilidade transitória do ponto de operação ós-defeito, utilizando-se 
métodos diretos por suas carateristicas de rapidez e confiabilidade . V 
O método SLEP para 0 análise da estabilidade transitória foi 
apresentado. Também foi definida a margem de segurança dinâmica que servirá 
como indicativo da necessidade ou não de tomar ações corretivas, como as que 
serão apresentadas no Capítulo 4.
\
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CAPITULO 4 
DESPACHO ECONÔMICO COM SEGURANÇA DINÂMICA' 
4.1 - INTRODUÇÃO 
Este capitulo trata do Despacho Econômico com Segurança 
Dinâmica, ou seja, da obtenção de um ponto de operação econômico e seguro com 
relação à estabilidade transitória. O problema é formulado através da 
programação linear, de modo similar ao modelo apresentado para <› despacho 
econômico no Capitulo 2, porém levando-se em conta a estabilidade transitória, 
incluída como uma parcela na função objetivo que traduz segurança dinamica e 
através da sua avaliação a cada etapa do algoritmo. 
4.2 - MELHORIA DA SEGURANÇA DINÂMICA [MD] 
Através da análise de- estabilidade transitória é possivel 
obter-se um diagnóstico do comortamento do sistema frente a contingências 
tipo curto-circuito e saída. de linha, utilizando-se o conceito de margem 
de segurança do sistema. 
Se esta' margem for negativa ou menor que um valor 
minimo permissível, deve-se tomar medidas corretivas que alterem as condições 
de operação do sistem com o propósito de se obter um ponto de operação mais 
seguro via redespacho de geração. Isto pode ser feito usando-se um critério 
decorrente do método SLEP utilizado na análise de estabilidade transitória. 
Para isto vale-se de um vetor s, que indica uma direção viável para a 
modificação das gerações [22]. 
A estratégia a seguir para melhorar a segurança consiste na
V 
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formulação de um problema de otimização onde se maximiza o acréscimo de 
margem AM, considerando-se restrições de operação-do sistema tipo equação de 
balanço de potência, limites de capacidade de geração das maquinas e fluxo de 
potência nas linhas de transmissão 
' Assim sendo, o problema de despacho pode ser formulado do 
seguinte modo : 
Max AM 
s.a 
h(PG) = 
g(PG) s 
Q
Q 
(-s)T.APc 
' (4.1.1) 
onde : AM = Função objetivo representando o acréscimo. da margem de 
segurança. 
S = Direção viável para a melhoria da margem de segurança, definido 
pelo vetor s. 
Q,g = Restrições de operação definidas em (2.2.3) e (2.2.5). 
O redespacho de geração produz como resultado uma variação na 
margem de, segurança do sistema.” O acréscimo da margem AM é conseguido 
variando-se a potência mecânica de entrada da máquina síncrona, na direção 
indicada pelo vetor s, assim pode-se escrever, AM = f(s,APm).
M 
A seguir é apresentado o critério para a melhoria de segurança. 
4.2.1- VETOR s 
O vetor s representa uma direção viável para melhorar a
c
42 
seguranca do -sistema [22]. Ele é definido pelo ponto de tangència -da 
trajetória pos-defeito com o Qlitopgi e o ponto de equilibrio pós-defeito. 
No anexo B é apresentada a formulação matemática do politopo para sua 
utilização no cálculo de domínios de estabilidade e definição da direção 
s de melhoria de segurança. V 
Considerando-se o modelo do sistema sem condutâncias (Gun = O) 
como um caso particular do modelo com condutâncias, o conceito de Superfície 
Limite de Energia Potencial (SLEP) pode também ser utilizado. O politopo L, 
referido ao centro de ângulos, constitui uma aproximação da SLEP e está. 
contido no interior da região definida por esta superficie. Logo' a fronteira L 
é alcançada antes que a SLEP, pelos raios emanados da origem. 
Troieiórno 
m 
2 - 
É' ¿ {;<_‹~ _ . sob defeito 
' 
_ xv_" š 
_ 
- " _§ 
. `_ 
_ š " 
V 2 ._$`,__`_', 
- K S L EP 
Traje tortos ~ Y 
*pós - defeno i P°m°°° 
. 
I L 
Figura 4. 1 Vetor s 
Uma trajetória pós-defeito que tangencia o politopo também
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determina um dominio de estabilidade, contido no dominio de estabilidade 
limitado pela trajetória que tangencia a SLEP. Assim, afastar o ponto de 
equilibrio da face onde ocorre a tangência da trajetória pós-defeito com o 
politopo L, implica aumentar o dominio de estabilidade do sistem (aumentar o 
tempo critico). ' 
Para o caso em que as condutancias tendem a zero, a direção s 
definida pela SLEP tende a sz, conforme a figura 4.1. Assim no caso em que as 
condutancias de linha são consideradas, toma-se s como uma boa aproximação da 
direção ao longo da qual devem ser alterados os despachos para aumentar a 
segurança do sistema. Esta direção é sempre calculada durante um procedimento 
para determinação de tempos críticos e/ou margens de segurança, usando 
o programa SLEP. 
4.3 - FORMULAÇÃO DO DESPACHO ECONÔMICO COM SEGURANÇA DINÂMICA 
^ No planejamento da operação de um sistema de potência 
procura-se atender a demanda com segurança e economia. Se o sistema é inseguro 
para um determinado ponto de operação, pode-se mediante redespacho de geração 
melhorar a segurança dinâmica do sistema, mas em geral acompanhada de um 
aumento no custo de operação, conforme é mostrado no Capitulo 5. 
A seguir será postulada uma formulação _alternativa para 
a melhoria da segurança dinâmica considerando no problema o custo de operação 
do sistema. Isto é, procura-se uma solução de compromisso entre segurança 
dinâmica e operação econômica do sistema. ~
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4.3.1 - FUNÇÃO OBJETIVO 
A função objetivo pode-se escrever : 
Fo =ç< CT , APG > + < sT , Arc › (4.3.1) 
onde : C ' = Vetor custo de geração das maquinas. 
S = Vetor s que indica uma direção na qual a segurança 
dinâmica é melhorada, 
APC = Vetor acréscimo de geração das maquinas. 
Na função objetivo observa-se a ' presença de duas parcelas, a 
primeira procura minimizar o custo de operação e a segunda visa melhorar a 
segurança dinamica do sistema. A direção resultante na função objetivo é 
obtida a partir da normalização dos vetores C e S calculados em cada iteração.` 
Conforme seja o valor da margem de segurança do sistema pode-se 
ter na função objetivo simplesmente a parcela do custo, de segurança ou ambas. 
4.4 - INTERPRTAÇÃO FISICA 
A O significado .físico dá1t‹i'.-`~ilnclusão do termo de segurança na 
df 
função objetivo é simular um aumento çcusto incremental de geração agê- .›'
1 
de cada máquina dado por (2.3.l7), cujo aumento de suas gerações comprometem 
a segurança do sistema. Assim, elas são forçadas a diminuir sua geração 
conforme as respectivas componentes de QT. e' §_T.
_ 
A figura 4.2 ilustra o custo incremental de geração modificado 
como resultado da inclusão do critério Íde segurança dinamica. V l
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Observa-se que, o custo incremental do gerador 1 cresce enquanto que 
do gerador 2 diminui. Isto significa que “aumentar a geração da máquina 1 
influi na redução do nivel de segurança do sistema", de forma análoga,
A 
(11) 
(1) - " (2) 
diminuir a geração da máquina 2 contribui para a melhoria da segurança. 
an. 3% 
¡
› 
PG
1 
Figura 4.2 Custos de geração afetados pela segurança dinâmica. 
O superescrito (.1) indica a consideração de segurança.
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4.5 - MODELO DE OTIMIZAÇÃO 
Assim o modelo de otimização na forma padrão de programação 
linear é
u 
1. FUNÇÃO OBJETIVO 
F0 = §'.A¿ + âíââ 
S . 3.' 
2. EQUAÇÃO DE BALANÇO DE POTENCIA 
ôP 
1. x _ Et 1 ` 5;,¿"I Pct )'( PG1 
` PG; )` 0 (4.3.2) 
1:: No 1 _ ~ 
3. LIMITE DE GERAÇÃO DAS MÁQUINAS 
mmlnfs m S Ema X 
4. FLUXO DE POTÊNCIA ATIVA NAS LINHAS 
Tmin‹ T(PG)<TmaX
\ 
5. masvio DE GERAÇÃQ 
| 
Pc - 1=>c° 
| 
5 A
. 
A Sendo que as caracteristicas do problema são eminentemente 
não-lineares, a' metodologia proposta consiste na linearização sucessiva da 
função objetivo e restrições em torno da solução anterior PGR 1. Procurando-se 
que a linearização seja mais fiel com respeito ao modelo não-linear, as 
variações de äkd para Qt são fixadas em torno de 2 a 5 % (XPG). A variável 
A é igual a (ICONIT * XPG/100), onde ICONIT é o número de iterações no 
processo de linearizações sucessivas.
47 
4.6 - ALGORITMO PRINCIPAL ' 
Descreve-se neste algoritmo os passos do programa principal 
"Despacho Econômico com Segurança Dinâmica" (DESD), que gerencia os programas 
SLEP e REDESPACHO para a análise da estabilidade transitória e o redespacho de 
geração visando econõmia e segurança dinâmica respectivamente.“ 
PASSO 1 
PASSO 
PASSO 3 
PASSO 4 . 
PASSO 5 
PASSO 6 
PASSO 7 
PASSO 8 
Entrada de dados. » 
Calculo 'do ponto de operação pré-defeito. 
Simular o comportamento do sistema com relação a k-ésima 
contingência. ' 
Analisar a estabilidade transitória do ponto de operação 
pós-defeito e determinar a margem de segurança (Mk) associada à 
k-ésim contingência. ' ` 
Calcular o vetor s. Y 
É a última contingência ? 
NÁO, k = k +1 , Voltar ao passo 3. 
SIM, Calcular a margem do sistema (Ms). 
Mrgem do sistema (Ms) < Mhz ? 
NÃO, O custo é satisfatörio ? 
SIM, Imprimir resultado e pare.A 
« NÃO, Vá ao próximo passo. 
SIM, vá ao Próximo passo._s 
Redespacho de geração. . 
-Programa despacho com segurança dinâmica. 
Voltar ao passo 2. -
REDESPACHO, utilizado para realocar a geração entre as unidades do sistema 
No prókimo item, são apresentados os passos do algoritmo 
seguindo os critérios de economia e/ou segurança; ` 
4.6.1 - ALGORITO REDESPACHO DE GERAÇÃO 
PASSO 1 
PASSO 2 
PASSO 3 
PASSO 4 
PASSO 5 
PASSO 8 
PASSO 7 
PASSO 8 
Leitura de dados. 
- dados de barras, linhas e transformadores. 
- coeficientes da função custo de geração de cada unidade. 
- limites maximo e minimo de geração das unidades. 
- fluxo máximo nas linhas de transmissão. 
- ICONIT, contador de iterações e multiplicador para definir a 
capacidade de geração das unidades em cada iteração. 
Determinação do fluxo nas linhas, as tensões e ângulos nas 
barras do sistem para a geração atual. 
Identificam-se as linhas com fluxo de potência ativa maior que 
95% de sua capacidade maxima. 
- Estas linhas serão incluídas como restrições no problema 
de otimização. . 
Cálculo do custo total de geração antes do despacho. 
Cálculo da capacidade de geração de cada unidade. 
PGOÉ (ICONIT * XPG/100). , XPG = 3.0 % 
Cálculo das perdas incrementais de transmissão lgšël. 
Cálculo da matriz H, que relaciona as injeções de potência 
ativa com os fluxos nas linhas. . 
Preparação dos dados para programação linear.” 
- Formação das restrições de trânsito nas linhas.
PASSO 9 : 
PASSO 10 : 
PASSO 11 : 
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- Definição da função objetivo linearizada. « 
-~ Fo =_< cf , APG > + < sT . Arc › 
Programação linear: 
'
i 
Solução do problema pelo método simplex revisado e fazendo uso 
da técnica de relaxação. 
Resultado : Vetor EQ . 
Verificar se a saida do despacho satisfaz a todos os limites de 
trânsito nas linhas. Utilizar fluxo de potência linearizado.. 
Existe sobrecarga ? ~ 
- SIM, Incluir as linhas sobrecarregadas como restrições no 
problema. Vá ao PASSO 8. 
- NÃO, prepara dados para a próxima iteração. 
- FIM, imprime saída do despacho para a iteração k. 
4.6.1 - ALTERNATIVA NO CRITÉRIO DE PARADA 
algoritmo 
' Como alternativa ao critério de parada definido no passo 7 do 
principal, pode-se propor afetar o custo por um "PESO", cujo valor 
será escolhido conforme seja o valor da margem de segurança. Assim a função 
óbjetivo é 
Fo = < PESO * CT , APG > + < s* , APG >
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Peso 
2' ..... 
' . 
› - - ‹ ‹ ~ › â ú 1. 
l I I I 
-1.0 -0.5 ' 0.0 0.5 1.0 
Margem de Segurança 
~Figura 4.2 PESO x Mrgem de segurança 
Na figura 4.2 é ilustrado os valores que o "PESO" poderia tomar 
e que são definidos de forma heuristica para diversos valores de margem de 
segurança. Ou seja ' 
Se (Margem 5 -1.0) Peso = 0.0 
Se (-1.0 < Margem S -0.5â Peso = 0.5 ' 
Se (-0.5 < Margem S 0.0) Peso = 1.0 
Se (0.0 < argem S 0.3) Peso = 1.5 
Se (0.3 < Margem ) Peso = 2.0 
Na figura 4.3, é mostrada a interpretação geométrica de afetar 
o custo pelo PESO. Observa-se que o vetor resultante dos vetores normalizados 
S e C, conforme seja o valor da margem de segurança, se aproxima mais a S ou a 
C. Por exemplo, se a margem do sistema é muito negativa (valores menores a -1) 
a resultante é o proprio vetor s, porquanto o PESO é igual a zero. Se a margem 
de segurança tem um valor considerado bom para o sistema, então a resultante 
esta mais proxima de C, mas não desconsidera totalmente a segurança.
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Figura 4.3 Interpretação geométrica de afetar o custo pelo PESO. 
4.7 - CONCLUSÕES ` 
Neste capitulo foi proposto .um algoritmo iterativo para o 
"despacho econômico com segurança. dinamica", onde considera-se aspectos de 
segurança e economia. 
A solução do problema foi realizada utilizando-se técnicas de 
programação linear, sendo línearizadas para cada iteração a função objetivo e 
restrições em torno ao ponto base (ou solução anterior).' 
Em primeira instancia foi formulado o problema da segurança, 
~\. 
maximizando-se o acréscimo da margem AM. Também é proposto uma metodologia que 
integra a economia e a segurança, utilizando-se para isso os critérios: 
_ 
1) Minimizar o custo de geração sujeita as restrições de 
operação do sistema. 
2) Otimizar uma função objetivo composta de duas parcelas
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que consideram economia e segurança ,d1nâ.m1ca. Dito de outra forma, -o custo 
incremental de geração é penalizado pela segurança, visando encarecer a 
geração daque1a(s) máquína(s) que afetam a segurança.
J
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CAPITULO 5 
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADS 
5.1 - INTRODUÇÃO 
Neste capitulo, apresentam-se os resultados dos casos estudados 
utilizando o algoritmo de Despacho Econômico com Segurança Dinâmica, que visa 
um ponto de operação econômico e/ou seguro do ponto de vista da estabilidade 
transitória. 
g 
0 sistema de potência utilizado para o estudo é um equivalente 
estático de uma possivel configuração do Sistema Sul do Brasil, com 45 barras 
e 10 maquinas. Este sistema foi ~obtido da referência (281. 
__ Os dados relativos às condições _de operação do sistema, 
parâmetros de linhas e transformadores e parâmetros dos rotores, estão 
apresentados no Anexo A.
H 
5.2 - CASOS ESTUDADOS 
No exemplo 1 é apresentado o despacho de geração resultante da 
aplicaçao de um critério de segurança estática. Os resultados são testados em 
relação a sua estabilidade transitória. 
No exemplo 2, são analisados os seguintes_casos: 
a) Despacho Econômico - '
V
~ Para_a soluçao de cada iteraçâo é analisada a estabilidade 
transitória. 
b) Redespacho de geração visando somente melhorar a segurança dinamica do 
sistema. . '
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c) Redespacho de geração visando economia e segurança dinamica. 
No exemplo 3 parte-se do despacho de segurança apresentado no 
exemplo 1 e e realizado um redespacho com economia e segurança dinâmica. Os 
custos são os mesmos do exemplo 2. 
No exemplo 4 as perdas de transmissão são levadas em conta 
na função objetivo Junto com o custo de geração. 
A análise da estabilidade transitória é realizada considerando 
curto circuito com eliminação do defeito em 6 ciclos (0.10 seg.). 
As variações de geração permitidas entre uma iteração e outra 
no redespacho foram estabelecidas em 3% . 
5.3 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Nas tabelas 5.3.1 a 5.3.6 são apresentados os resultados para 
os casos estudados, mostrando-se as variações de geração sugeridas pelo 
redespacho, o custo total de geração, as perdas totais de transmissão e também 
a margem de segurança dinamica do sistema. 
5.3.1 - EXEMPLO 1 
Este exemplo foi extraído da referência [29]. Naquele trabalho 
apresentou-se o despacho mostrado na coluna 3 da tabela 5.3.1 como sendo o 
despacho de geração resultante da aplicação de critérios de segurança 
estática, que considera saida de equipamentos (linha, transformadores, etc.) 
e/ou racionamento de carga. Em [27] comenta-se que iseria. necessária. uma 
análise de estabilidade transitória. 
Na tabela 5.3.1 também é apresentado o despacho inicial, as 
perdas de transmissão e a margem de segurança dinâmica do sistema 
considerando-se curto circuito 0 perda de linha. As contingências analisadas
estão mostradas no Anexo A. 
Tabela 5.3.1 Despacho de segurança estática 
Í MW MH 
BARRA GER. BASE GER.CORRIGIDA 
1 [ 1 
z ass 
i 369 
373 
381 
390 
392 
394 
395 
397 
407 
650 
215 
1050 
1110 
1325 
90 
120 
241 
1357 
490 
748 
220 
1050 
692 
1658 
92 
122 
245 
1107 
500 
PERDAS TOTAIS DE TRANSMISSÃO [MW] 178.95 
MARGEM DE SEGURANÇA DINÂMICA ~0.285 
Para o despacho obtido foi analisada a estabilidade transitória 
com ajuda dos programas SLEP e TRANSDIR. Observa-se que a margem de segurança 
e negativa, o que indica instabilidade. Este resultado é comprovado 
analisando-se as curvas associadas à contingência mais crítica mostrada na 
figura 5.1. ' ' ' 
Os resultados evidenciam então, a necessidade de se levar em 
conta a estabilidade transitória. ' 3 
5.3.2 - EXEMPLO 2 
Os custos de geração escolhidos para este exemplo têm caráter 
puramente didático, porquanto procura-se mostrar que se o objetivo e 
minimizar o custo total de geração, aumentando a geração nas maquinas de custo 
incremental mais baixo e contrário nas mais caras, a segurança do sistema não
melhora necessariamente. 
a) Despacho Econômico 
A função objetivo é o custo total de geração, sujeita às 
restrições de operação do sistema, segundo formulação em (2.3.1). 
F0 =<cT,APc> 
Taela 5.3.2 : Despacho econômico puro 
BARRA GER.BASE
1 Í MW 
ITER. 
Í MW Í MH 
ITER.2
1 
ITER. 
[ MH 
ITER. 
[ Mw 
ITER. 
[ MH 
366 
369 
373 
381 
390 
392 
394 
395 
397 
407 
650 
215 
1050 
1110 
1325 
90 
120 
241 
1357 
490 
669 
.220 
1050 
1088 
1285 
87 
116 
233 
1397 
500 
689 
220 
1050 
1081 
1245 
' 84 
112 
226 
1438 
500 
708 
220 
1050 
1077 
1205 
82 
109 
219 
1479 
500 
728 
220 
1050 
1070 
1166 
79 
105 
212 
1520 
500 
747 
220 
1050 
1064 
1126 
76 
102 
205 
1560 
500 
RESULTADOS APOS O REDESPACHO DE GERAÇÃO 
PERDAS [MW] 175.5 176.0 176.6 177.0 ' 178.0 179.0 
MARGEM SEG. -0.250 -0.255 -0.249 -0.244 40.273 -0.260 
CUSTO ÍEÊÊI 
i 
113687 112895 
1124125 
111996 111544 111135 
. 
Pode-se observar: 
0 custo total de geração diminui com respeito ao caso base em 
2.24 2 até a quarta iteração. 
A margem de segurança mntém-se negativa para os diversos 
despachos obtidos e o custo mínimo é 108.221,60 [u$/hl, quando a capacidade 
máxima das maquinas é alcançada.
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Na tabela 5.3.2 é importante observar que a não inclusão das 
perdas na função objetivo leva a uma solução onde as perdas aumentam com os 
despachos que diminuem o custo. _ 
b) Melhoria da seguança 
Neste problema, a função objetivo considera4se o produto escalar do 
vetor s pelo vetor de despacho, que indica uma direção no sentido de melhorar 
a segurança dinâmica do sistema e o vetor acréscimo de potência de geração. 
Fo=<sT,APc>V 
Tabela 5.3.3 : Melhoria da segurança dinâmica 
BARRA GER.BASE
1 [ MW 
ITER.1 ITER.2 ITER.3 ITER.4 
1 1 Í MW [ MW Í MH [ MW 
366 
369 
373 
381 
390 
392 
394 
395 
397 
407 
650 
215 
1050 
1110 
1325 
' 90 
120 
241 
1357 
490 
630 
208 
1018 
1143 
1311 
92 
122 
245 
1397 
475 
689.0 
220.0 
987.0 
1176.6 
1245.5 
'92.0 
122.0 
245.0 
1402.0 
460,6 
591 
195 
955 
1209 
1306 
92 
122 
245 
1479 
446 
572 
189 
924 
1243 
1305 
92 
122 
245 
1560 
416 
RESULTADOS APOS O REDESPACHO DE GERAÇÃO 
CUSO ÍEÊÊ] 
y 
113687 114757 114502 117194 118468 
PERDAS [HW] 175.5 
, 
172;5 » 167.0 169.3 168.5 
MARGEM SEG. -0.250 0.011 0.331 
_ 
0.429 0.524 
Na tabela 5.3.3 pode-se observar que o redespacho de geração foi 
feito no sentido de melhorar a segurança do sistema. O custo de geração obtido 
em cada iteração é mais elevado, tendo um aumento total de 4.2 % nas 4 
iterações mas, em compensação a margem de segurança também aumenta, garantindo
estabilidade transitória no -caso de ocorrência de qualquer uma das 
contingências consideradas. 
c) Despacho econômico com segurança dinâmica 
A função objetivo é definida pelo produto escalar da soma do vetor 
custo de geração e o vetor s com o vetor acrésc mo de geracao 
Tabela 5.3.4 : Despacho 
1
- 
< C + s , APC > 
econômico com segurança dinâmica 
~ BARRA GER.BASE
1 [ MW 
ITER. 
[ MW Í MW 
1 ITER.
1
2
1 
ITER. 
Í Mw 
ITER 
[ MW 
366 
2 369 
373 
381 
390 
7 
392 
394 
395 
397 
407 
650 
215 
1050 
1110 
1325 
90 
120 
241 
1357 
490 
669 
208 
1018 
1127 
1285 
87 
.116 
234 
1397 
500 
5 689 
6 220 
5 987 
9 1176 
5 1245 
3 92 
4 122 
4 245 
7 1361 
0 500 
0
0
0 
6
5
0
0
0 
0
0 
708 
195 
955 
1185 
1205 
82 
109 
219 
1479 
500 
728 
189 
924 
1214 
1166 
79 
105 
212 
1520 
500 
nEsuL'rAnos .Aros o xuznmvâcno DE cn1u\çÃo 
CUSTO ÍBÊÊ] 113687 113748 113683 114345 114695 
PERDAS [MW] 175.5 172.6 166.0 168.0 166 0 
MARGEM SEG. ' -0.250 0.010 70.326 ~ 0.429 0 586
¡ 
Pode-se observar: 
_- No caso base o custo é 113687 [u.$/h] e a margem negativa, 
depois de 4 iterações tem-se um aumento no custo de somente 0 88Á, contra 4 2/ 
de aumento no caso de se considerar só melhoria da segurança A margem de 
segurança é-positiva. Na iteração 1, prevalece a melhoria da margem e com isto 
\_,
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o custo aumenta. A iteração 2 espelha a nova tentativa de diminuição do custo 
e aumento da margem tendo em vista a folga e a nova direção definida na 
iteração anterior. Na iteraçâo 3, embora a margem venha a melhorar, o custo 
novamente aumenta. Neste caso pode-se parar o processo, uma vez que se obteve 
um minimo local para o custo, e a margem de segurança do sistema é positiva. 
5.3.3 ~ EXEMLO 3 
Partindo do despacho de segurança apresentado no exemplo 1, é 
efetuado um redespacho de geração na procura de um ponto econômico e seguro, 
sabido que inicialmente ele é inseguro. Na função objetivo aparece o custo e 
o vetor s, semelhante ao exemplo 2.c. Os resultados obtidos estão na tabela 
5.3.5, onde o despacho inicial é modificado para garantir segurança dinamica, 
com implicação de aumento do custo. 
Tabela 5.3.5 :.Redespacho econômico seguro 1 
1 
BARRA GER.BASE ITER.1 ITER.2 ITER.3 ITER.4 
1 MW 1 I MW 1 Í MW 1 [ MW 1 [ MW 1 
1 366 748.0 
V 
748.0 `748.0 748.0 748.0 
1 369 220.0 213.4 206.8 200.2 193.6 
373 1050.0 1018.5 987.0 955.0 924.0 
1 381 1 692.0 712.8 733.5 754.3 775.0 
` 390 A 1658.0 1 1638.4 1618.8 * 1600.3 1581.7 
1 392 1 92.0 1 92.0 92.0 92.0 92.0 
1 394 122.0 . 122.0 122.0 1122.0 122.0 
395 245.0 245.0 245.0 245.0 245.0 
397 1007.0 1140.2 1173.4 1206.6 1239.8 
407 500.0 ' 500.0 - 500.0 500.0 . 500.0 
RESULTADOS APOS O REDESPACHD DE GERAÇÃO 
CUSTO ÍBÊÊ1 
I 
111439 111917 112404 
112935l 
113470 
PERDAS [MW] 178 9 175 6 172 5 169 8 167 4 
MARGEM SEG. -0.265 *0.017 0.326 0.432 0.583
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1 Uma-solução aceitável Ja é obtida na iteração 2 onde a margem 
Já é positiva em o- custo mudo menos. 0 aumento ~no custo de operação 
considerando as 4 iterações é de 1.82 % com respeito ao caso base. 
5.3.4 - EXEMLO 4 
Foi observado que Junto com a melhoria da segurança dinâmica as 
perdas de transmissão diminuem~ e, quando a segurança piora, as perdas 
aumentam. Neste exemplo sera analisado o efeito de caminhar na direção de 
minimizar as perdas de transmissão e seu efeito sobre a segurança dinâmica do 
sistema. Para isto, seguindo a formulação do exemplo 2.b), onde a segurança é 
procurada pela presença do vetor s, este agora sera trocado pelo gradiente da 
função perdas de transmissão. Os dados são os mesmos que do exemplo 2.a) onde 
o custo é diminuido adequdamente, mas em detrimento da segurança do sistema 
que fica com margem negativa.i 9 ., 
A função objetivo será dada pela som dos vetores unitários do 
custo de geração e o gradiente das perdas de transmissão. 
F0 = < C + gšë , APC > 
Tabela 5.3.6 : Despacho econômico e perdas mínimas 
[MH1 [ MW 
BARRA GER.BASE 1 ITER.1` ITER.2 
1 1 I MH šä \--lb) ITER [ MW 
366 
369 
, 
373 
381 
390 
392 
394 
395 
397 
407 
650-0 
215.0 
1050.0 
1110.o_ 
1325.0 
90;0 
120z0 
241.0 
1357.5 
490z0 
669 
220 
1018 
1143 
1285 
92 
122 
245 
1347 
500 
ses 
220 
987 
1176 
1245 
92 
122 
245 
1360 
500 
708 
220 
955 
1210 
1205 
'92 
122 
245 
1376 
500
5
0 
5 
O
7
0 
0
0
5
0 
728 
220 
924 
1243 
1166 
92 
122 
245 
1392 
500
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RESULTADOS APOS O REDESPACHO DE GERAÇÃO 
PERDAS [MW] 175.5 170.5 166.5 163.0 159.5 
MARGEM SEG. -0.250 -0.004 0.326 0.437 0.533 
CUSTO [Big] 
u 
113687 113530 113666 113870 114086 
Em cada iteração foi monitorado o angulo que formam o vetor s e 
o gradiente das perdas de transmissão, dando em média um ângulo_de 36°, o que 
indica que eles caminham lmais ou menos Juntos. Quanto aos resultados 
observa-se que a margem de segurança aumenta favoravelmente, e os custos são 
maiores comparados ao caso base e da mesma ordem que no exemplo 2.c). As 
perdas de transmissão são ligeiramente menores que no exemplo 2.c. 
5.4 - CRITÉRIO DE PARADA 
0 critério de parada adotado para o algoritmo, conforme o caso 
pode ser menor custo ou margem de segurança mior ou igual a margem desejada 
para o sistema . 
No exemplo 2, caso b, onde se procura. puramente melhorar a 
segurança do sistema, a regra de parada deve ser pelo critério da margem 
porquanto a tendência do custo é sempre de aumentar. Outra alternativa poderia 
ser aceitar somente uma porcentagem de acréscimo no custo em relação ao custo 
do caso base. No caso c , pode-se adotar os mesmos critérios. 
A 
'Nos exemplos 3, 4 e 5, o critério de parada deve ser por 
margem~ desejada para o `sistema. Uma outra alternativa pode ser aquela 
discutida na seção 4.7 do capitulo 4, mas por seu carater heurístico são 
necessarios mais testes para afinar os valores para o PESO.
sz 
5. 5- coNcLusOEs 
Neste capitulo foram apresentados exemplos de aplicação ,da 
metodologia proposta no capitulo 4.
_ 
Foi mostrado, no caso de se despachar o sistema apenas 
considerando-se custo de geração, pode-se obter resultados cujos despachos 
não suportam uma Vanálise de contingências considerando-se curto circuito 
seguido de perda de linha e/ou_transformador . 
Neste caso, com o uso da metodologia para correção da segurança 
baseado no vetor s, foi mostrado que é possivel melhorar a. segurança do 
sistema, com sacrifício da solução ótim obtida considerando-se somente custo. 
Observou-se também que as perdas variam em sentido contrário ao 
da segurança isto é, aumentar as perdas significa dimhuúção do nível de 
segurança e vice-versa. Em itodos os resultados obtidos é observada esta 
relação. Isto sugere o uso da informação contida na expressão das perdas do 
sistema para definição da direção de melhoria da segurança. Isto foi feito no 
exemplo 4 e os resultados foram satisfatórios.
POWER SYSTEM SYABILHYA PROGRAH DATA EDU _VERSAO=H.3.2 (JUN/85) DATE 08/09/90 
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Figura 5.1 - Curvas de oscilação dos ângulos dos rotores. 
Contingência mais critica. (aáida TRANSDIR)
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CAPITULO 6 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES' 
6. 1 - coNcLusÕEs 
Neste trabalho foi discutido o problema do despacho econômico, 
procurando-se mostrar a importância de se considerar a analise da estabilidade 
transitória quando da obtenção da solução deste problema. Para isto foi 
formulado o problema do despacho econômico, de forma linearizada, 
permitindo-se que as mudanças de geração ficassem çsempre menores que um 
percentual especificado. A solução deste problema linearizado fornece um 
despacho de geração pouco diferente do despacho inicial, em torno do qual o 
problema é novamente linearizado para uma próxima iteração. 
Uma vez que os sistemas de potência são descritos por equações 
diferenciais não lineares, a existência de varios pontos de equilibrio implica 
na necessidade de se considerar dominios de estabilidade, isto é, conjuntos de 
condições iniciais tais que as trajetórias que começam nestas condições 
iniciais evoluam para um ponto de equilibrio pós-defeito. 
_ 
_ As soluções do problema de despacho econômico considerando 
restrições de` segurança estática não garantem que a condição de 
alcançabilidade do ponto de equilibrio pós-defeito seja satisfeita. quando 
ocorre uma contingência tipo perda de linha e/ou curto circuito seguido de 
perda de linha.. i ' 
Neste -sentido, utilizando-se resultados associados à 
metodologia SLEP (Superfície Limite de_Energia Potencial) para melhoria da 
segurança, foi proposto no capitulo 4 um algoritmo para solução do problem de 
despacho econômico considerando ambos os aspectos de segurança, isto é, 
estático e dinâmico.
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A consideração da segurança» estática foi feita tomando-se 
limites máximos de fluxo nas linhas de ¬transmissão' e transformadores do 
sistema, associados a regime de operação normal e de emergência e 
considerando-se uma função custo associada à operação do sistema. 
A segurança dinamica foi levada em conta através da análise da 
estabilidade transitória cada vez que se obtém um despacho para o sistema que 
minimize a função objetivo do problema de despacho econômico. Para a melhoria 
da segurança foi feito uso de um algoritmo que fornece um vetor chamado vetor 
s, que pode ser usado na indicação de mudanças visando melhoria da segurança. 
0 uso destas propriedades permitiu, então, a formulação do 
problema mostrado no capítulo 4, onde ese considera uma função objetivo 
composta pela som do vetor s e o vetor de coeficientes da função custo. 
. Este problema foi resolvido no capitulo 5 usando-se o algoritmo 
proposto no capitulo 4, onde se. mostrou inicialmente a, necessidade de se 
considerar a estabilidade transitória no problema de despacho econômico. 
`Através da analise dos resultados do(s) exemplo(s) apresentados 
no capitulo 5, conclui-se que: › ' V 
1) Definir o plano de geração do onto de vista só econômico 
(exemplo 2.a), não garante a segurança do sistema face a perturbações severas 
tipo curto-circuito seguido de perda de linha (para eliminação do defeito), 
uma vez que as (condições que definem minimo custo de operação (preço de 
combustivel, nivel dos reservatórios de agua, etc.) são desconexas das 
características fisicas do sistema (parametros de linhas, transformadores e 
geradores, etc.). ' `Y 
2)-As medidas corretivas na direção de melhorar só a segurança do 
sistema (exemplo 2.b) elevam, em geral, o custo de geração do sistema. 
3) Os resultados do redespacho econômico-segurança (exemplo 2.c), 
proporcionam um ponto de operação com custo mais econômico que considerando 
somente segurança e mais elevado que considerando só o critério econômico.
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Destaca-se também que o nivel de segurança obtido é de ordem semelhante ao 
caso em que se melhora apenas a segurança dinâmica. 
É observado então que melhoria da segurança dinâmica em geral 
acarreta um afastamento do ponto de operação de seu ponto ótimo com minimo 
custo, sacrificando com isto o grau de otimalidade da solução em troca do 
ganho de segurança do sistema. 
Os critérios de parada que podem ser utilizados podem levar em 
conta o custo considerando-se uma margem menor que uma margem minima ou um 
nivel maximo de margem, sem considerações de custo, entre outras. A escolha 
deverá. ser feita tendo-se em vista o uso a ser feita dos resultados. 
Nos resultados obtidos foi observada uma relação entre o nível 
de perdas e a margem de segurança do sistema e vice-versa. Esta relação 
sugeriu o uso das informações contidas nas perdas do sistema como uma nova 
orientação para melhoria da segurança. Isto foi feito no capítulo 5 e os 
resultados preliminares obtidos animam investimentos no aprofundamento desta 
consideração, bem como na sua formalização, o que aliás esta sendo feito no 
DEL/UFSC. - 
Assim, considera-se que uma das principais aplicações da 
metodologia proposta, consiste na utilização de um procedimento, baseado no 
método SLEP, para análise e correção de pontos de operação de um sistema de 
potência, escolhidos de acordo com algum critério de otimimalidade. Se este 
ponto não satisfaz a anal ise de segurança, incluida aqui a estabilidade 
transitória, o algoritmo propõe uma mudança do ponto de operção de modo que um 
nivel minimo de segurança ,seja atingido, o que implica, necessariamente um 
aumento do custo associado 'ao ponto de operação Ótimo. ' 
6.2 - SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
O algoritmo proposto noite trabalho apresentou bom desempenho
A 
sv 
com relação a qualidade dosf resultados -e ao tempo de processamento , 
entretanto, acreditamos que ~alguma.s melhorias possam ser incorporadas em 
futuros trabalhos . Estas são : 
» 
- A utilização de técnicas de esparsidade , na solução do 
problema de programação linear, que se traduzirá. em redução dos requisitos de 
memória. 
- Utilizar o método simplex dual na forma revisada para 
resolver o poblema de modo a evitar a busca demorada de uma solução viável 
inicial (fase 1) , pois a maior parte das iterações são realizadas nesta fase. 
- Estudar a possibilidade de incluir no problema os 
limites de tensão como resultado da variação das potências ativas de geração. 
- Estender o algoritmo para oddespacho econômico multiárea 
e definir , intercambio de potência ativa com critério econômico. 
- Formal ização do problema de obtenção de direção de 
melhoria de segurança baseada na formulação de perdas.
se 
cAPITuLo 7 
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FIGURA A.1- Diagrama unifílar do sistema baseado na configuração da região sul 
do Brasil - Sistema de 10 máquinas.
TABELA A.1 - Dados do sistema de transmissão (Sistema teste de 10 máquinas) 
BARRA ORIGEM BARRA DESTINO IHPEDÃNCIA 
NOME R(%) No. - Noam No. X(%) 
SHUNT 
HVA 
343 
343 
343* 
343* 
344* 
344* 
344 
333* 
367 
367 
367 
368* 
333 
_368 
368 
368 
368 
369* 
370* 
370* 
370 
370* 
370* 
370 
371 
371 
371 
371 
372* 
372 
373* 
374* 
374* 
IVAIPORA 
IVAIPORA 
IVAIPORA 
IYAIPQRA 
LONDRINA 
LONDRINA 
LONDRINA 
;525 
.525 
.525 
.525 
.52s 
.525 
.525 
BARRACAO13.8 
s1DER0P0L230 
s1D3R0PoL230 
s1nE30P0L230 
FARR0uP1L230 
m=1>.0u1>1L230 
1=ARR0u1=11.230 
FARROUPIL230 
FARROUPIL230 
FARROUPIL230- 
P.FuND0. 
P.FuND0. 
P.FuND0. 
P.FuND0. 
P.FuND0. 
P.FuNn0. 
P-FuND0. 
XANXERE. 
XANXERE. 
XANXERE. 
XANXERE. 
13.3 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
P.BRANCO.230 
P.BRANCO.230 
Sf0SORIO13.8 
S.OSORIO.230 
S.0SORIO.230 
344* 
344' 
332 
391 
343 
343 
431* 
333 
333* 
393* 
431* 
331 
310* 
310* 
399* 
399* 
399* 
310 
333 
333 
339* 
311 
311 
403* 
310* 
310* 
312* 
314* 
311 
314* 
314 
311 
372 
L0NDR1NA.525 
L0NnR1NA.525 
ARE1A.52s 
s.sANT1Ac525 
1vÀIP0RA.525 
1vA1P0RA.525 
L0NDR1NA.230 
BÀRRAcA0.525 
PARROUPIL230 
J.LAcERDA230 
FORQUILHI230 
sl D1=;RoP01.230v 
P.FuND0.230 
P.FuN00.230 
cEc1.230 
cEc1.230 
cEc1.230 
P.FuND0.230 
FARR0uP1L230 
FARROUPI 1.230 
P.FuNn0.13.3 
xANxERE.230 
xANxERE.230 
1TAuBA.230 
P.FUNDO.230
1 
P.FUNDO.230 
P.BRANCO.230 
S.0SORIO.230 
XANXERE.230 
S.0SORIO.230 
S.OSORIO.230 
XANXERE.230 
P.BRANCO.230 
070 
.070 
180 
140 
070 
070
0
O 
860 
960 
330 
860 
630 
630 
770 
770 
770
0 
.630 
630
O 
.630 
630 
500 
630 
.630 
.630 
160 
630 
530
O 
160 
530 
1
1 
2
3
1 
_1
0
1 
19
4
1 
19 
23 
23 
__ 9
9 
9
4 
23 
23
4 
3
3 
15 
13 
3
8 
13
3
3 
`
1 
13 
13 
450 
450 
210 
040 
450 
450 
330 
330 
350 
910 
310 
350 
130 
130 
100 
100 
100 
300 
130 
130 
300 
350 
350 
430 
350 
350 
350 
210 
350 
310 
140 
210 
.610 
133 
133 
221 
244 
133 
133 
0
0 
34
3 
23 
34 
40 
40 
15 
'15 
15
0 
40 
40
0 
14 
14 
43 
14 
14 
14 
21 
14 
13
0 
21 .840 
100 
100 
210 
750 
100 
100 
0
0 
000 
420 
590 
000 
840 
840 
850 
850 
850
0 
840 
840
0 
400 
400 
900 
.400 
400 
400 
840 
400 
440
O 
13.440
TABELA A.1 - Cont 1 nuação 
BARRA ORIGEM BARRA DESTIO 
No. NOME No. NOME 
IMPEDANCIA SHUNT 
R(%) X(%) MVA 
374 
374 
374 
374 
375* 
375 
375* 
376* 
376 
377* 
377 
377 
377 
378' 
378* 
378 
378 
379* 
379* 
379 
379 
379 
380* 
380* 
380 
380 
381* 
382 
382 
382 
382 
382 
382* 
S.0SORIO.230 
S.OSORIO. 
S.0SORIO. 
S.0SORIO. 
AREIA.230 
AREIA.230 
AREIA.230 
S.MATEUS. 
S.MATEUS. 
CURITIBA. 
CURITIBA. 
CURITIBA. 
CURITIBA. 
JOINVILE. 
JOINVILE. 
JOINVILE. 
JOINVILE. 
BLUMENAU. 
BLUMENAU. 
BLUMENAU. 
BLUMENAU. 
BLUMENAU. 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
R.QUEIMAD230 
R.QUEIMAD230 
R.QUEIMAD230' 
R.QUEIMAD230 
F.AREIA.13.8 
AREIA.525 
AREIA.525 
AREIA.525 
AREIA.525 
AREIA.525 
AREIA.525 
373* 
375* 
433* 
433* 
374 
373* 
332 
375 
377* 
373 
373* 
373* 
333* 
377 
377 
379* 
379* 
373 
373 
330* 
330* 
335* 
379 
379 
393* 
393* 
332 
343* 
375* 
331* 
333* 
334* 
333 
S.0SORI013.8 
AREIA.230 
0.0 1.14 
C.MOURAO.230 
C.MOURAO.230 
S.0SORIO.230 
S.MATEUS.230 
AREIA.525 
AREIA.230 
CURITIBA 
s.uATEus 
J01Nv1L5 
J01Nv1LE 
CURITIBA 
cu31T13A 
CURITIBA 
BLUMNAU 
BLUMENAU. 
JOINVILE 
JOINVILE 
230 
230 
230 
230 
525 
230 
.230 
230 
230 
230 
230 
R.QUEIMAD230- 
R.QUEIMAD230 
BLUMENAU.525 
BLUMENAU.230 
3LuMENAu.230 
J.LAcER0A230 
J.LAcER0A230 
ARE1A.525 
1vA1P05A.525 
AR51A.230 
F.AR51A.13.3 
cuR1TIBA.525 
cua. 110375525 
BARRACAO.525
3 
3
3
3 
2 
O
2 
0
0
1
1
0
1 
1
1
1
1
1
2
2
0
2
2 
1
1 
0 
0
0
0 
0
0
0 
060 
440 
440 
060 
450
0 
450 
880 
880 
820 
820
0 
820 
.820 
540 
540 
540 
540 
130 
130
0 
130 
130 
300 
300 
0. 
130
0
0 
190 
190 
140 
230 
600 
600 
230 
560 
000 
560 
150 
150 
350 
350 
620 
350 
350 
760 
760 
760 
780 
050 
050 
620 
050 
050 
200 
200 
670 
270 
000 
.670 
800 
740 
950
0 
27 
30 
30 
27 
20
0 
20 
52 
52 
15 
15
0 
15 
15 
13 
N13 
13 
13 
~13
0 
'13 
13 
15 
15 
~ 0 
227 
.0 
~0 
335 
323 
239
O 
020 
400 
400 
020 
410
0 
410 
110 
110 
950 
950
O 
950 
950 
500 
500 
500 
500 
630 
630
0 
S30 
630 
530 
530
0 
210
0
0 
760 
.670 
680
TABELA A.1 - Continuação 
BARRA ORIGEM BARRA DSTINO IHPEDÃNCIA 
No. OME No. NOME RÍZ) X(%) 
SHUNT 
HVA 
392 
363* 
363* 
393 
393 
394* 
394* 
39sf 
395* 
336 
366 
396 
367* 
367* 
399 
339' 
399* 
399 
390* 
391 
391* 
391 
391 
392* 
393 
393 
394* 
395* 
396* 
396* 
396* 
396* 
396 
396 
ARE1A.525 
cuR1T19A.525 
cuR1T16A.525 
cuR1T1BA.525 
cuR1T1BA.525 
cuR.N0RTE525 
cuR.NORTE525 
BLuMNAu.525 
BLuMNAu.525 
BARRAcA0.525 
BARnAcA0.525 
BARRAcA0.525 
cRAvATA1.525 
cRAvATA1.525 
v.A1REs.525 
v.A1REs.525 
P1NHE1R.525 
P1NHE1n0.525 
s.sANT1A13.s 
s.sANT1Ac525 
s.sANT1Ac525 
s.sANT1Ac525 
s.sANT1Ac525 
J.LAc.A.13.3 
J.LAcER0À139 
J.LAcER0A139 
J.LAc.B.13.6 
J.LAc.c.13.6 
J.LAcEn0A230 
J.LAcER0A230 
J.LAcER0A230 
J.LAcEnnA230 
J.LAcEa0A230 
J.LACERDA230 
398* 
377 
382 
384* 
385* 
382 
383 
379 
383 
366* 
382* 
387* 
386 
402 
389* 
414 
388 
391* 
391 
343* 
389 
390* 
398* 
393 
392* 
396* 
396 
396 
367 
380 
380 
393 
394* 
395* 
sEcRE00.525 
cuR1r16A.230 
ARE1A.525 
cua. 11011113525 
BLuMNAu.s2s 
AR61A.525 
cun1T1BA.s25 
BLuMENAu.230 
cun1T1BA.525 
BARRACA013. 9 
ARE1A.525 
cnàwmu. 525 
BARRAcA0.525 
cRAvATA1.230 
P1Nn61a0.525 
v;A1nEs.230 
v.A1REs.525 
s.sANr1Ac525 
s.sANr1Ac525 
1vA1P0RA.525 
P1NHE1R0.525 
s.sANr1A13.9 
s66RE00.525 
J.LAc2a0A139 
J.LAc.A.13.9 
J.LAcER0A230 
J.LAcER0A230 
J.LAcEn0A230 
s10ER0P0L230 
R.0u61uA0230 
R.0uE1uA0230 
J.LAcER0A139 
J.LAc.B.13.9 
J.LAc.c.13.9 
0.050 
0.0 
0.190 
0.050 
0.120 
0.190 
0.050 
0.0 
0.120 
0.0 
0.140 
0.210 
0.210 
0.0 
0.220 
0.0 
0.220 
0.140 
0.0 
.0.140 
0.140 
0.0 
0.050 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.960 
1.900 
1.60 
0.0 
0.0 
0.0 
0.700 
0.620 
2.900 
0.690 
1.750 
2.740 
0.690 
0.620 
1.750 
1.360 
1.960 
3.090 
3.090 
0.620 
3.000 
0.620 
3.000 
1.950 
1.140 
2.040 
1.950 
1.140 
0.700 
6.710 
3.710 
5.900 
7.010 
4.500 
4.910 
9.200 
9.200 
5.900 
7.010 
4.500 
83
0 
335 
82 
209 
328 
82
0 
209
0 
239 
371 
371
0 
383
0 
383 
239
O 
244 
239
0 
83 
0
0 
0 
0
0
8 
15 
15 
0
0
0 
920
0 
760 
160 
700 
670 
160
0 
700
0 
680 
830 
830
0 
000
0 
000 
700
0 
750 
700
0 
920
O
0 
0
0
0 
420 
530 
.530 
0
0
0
TABELA A.1 - Cont inuação 
BARRA ORIGEM BARRA DESTIN 
No. NOME nz. NÓME R(%) X(X) UVA 
IHPEDÃNCIA 
| 
SHUNT
U 
396 
397* 
393* 
396* 
399 
399* 
399* 
399* 
399 
399 
399 
399 
399 
399 
402 
402* 
402? 
402* 
407* 
408* 
408 
409 
414 
414* 
414* 
414* 
414* 
430 
430 
430 
430 
431* 
431* 
431* 
431 
J.LACERDA230 
SEGREDO.13.8 
SEGREDO.525 
SEGREDO.525 
SEGREDOJSZS 
CECI 
CECI 
CECI 
CECI 
CECI 
CECI 
CECI 
CECI 
CECI. 
.230 
230 
.230 
.230 
.230 
.230 
230 
230 
230 
GRAVATAI 
GRAVATAI 
GRAVATAI 
GRAVATAI 
ITAUBA.13.8 
ITAUBA.230 
230 
.230 
.230 
.230 
437' FORQUILHI230 
398 SEGREDO.525 . 
382 AREIA.525 
391 S.SANTIAG525 
397* SEGREDO.13.8 
368 FARROUPIL230 
368 
363 
402* 
402* 
402* 
414* 
414* 
414* 
367* 
399 
399Í 
399 
409 
370 
¡-¬AP.R0uP11.230 V 
FARR0uP11.230 
0RAvATA1.230 
cRAvATA1.230 
cRAvATA1.230 
v.A1REs.230 
v.A1REs.230 
v.A1REs.230 
cRAvATA1.525 
cEc1.230 
cEc1.230 - 
cEc1.230 - _ 
ITAUBA.230 
P.FuND.230 
ITAUBA.230 
ITAUBA.230 
V.AIRES.230 
V.AIRES.230 
V.AIRES.230 
V.AIRES.230 
V.AIRES.230 
APUCARANA230 
ÁPUCARANA230 
APCARANA230. 
APUCARANA230 
LONDRINA.230 
LONDRINA.230 
LONDRINA.230 
LONDRINA.230 
7407' ITAUBA.13.8 
414* V.AIRES.230 
388* V.AIRES.525 
399 
399 
399 
408 
431* 
431* 
432' 
433* 
CECI.230 «- 
cEc1.230 ¿ 
CECI.230 
ITAUBA.230 z 
LONDRINA.230 
LONDRINA.230 
MARINGA.230 
c.M0uRA0.230' 
344 L0NDR1NA.s25 
430 APUCARANÁ230 
4301 APUCARANA230 
432* HAINGA.230
1 
0
0 
O
0 
1
1
1
0 
0
0
2 
1
1 
0 
0
0
0 
0
2 
O
2
0
2
1
1
2
1
0
1 
2
0
1
0 
1. 
290
0 
050 
050
0 
770 
770 
770 
220 
220 
190 
070 
680 
760
0 
220 
220 
190
0 
500
0 
020
0 
.070 
.680 
.760 
.020 
250 
890 
100 
.290
0 
.250 
.890 
720 
6.570 
0.680 
0.700 
0.700 
0.680 
9.100 
9.100 
9.100 
1.110 
1.110 
1.010 
9.330 
9.300 
9.840 
0.620 
1.110 
1.110 
1.010 
2.360 
15.480 
11
0 
83 
83
0 
15 
15 
15
2 
2
2 
17 
17 
17
0 
2
2 
2
0 
46 
11.290 
2.360 0 
20 
0.620 0 
9.330 
9.300 
9.840 
11.290 
6.410 
4.610 
11.840 
11.740 
17 
17 
17 
20 
11
7 
20 
20 
0.630 0 
6.410 11. 
4.610 7. 
14.340 8.840 
280
0 
920 
920
0 
850 
850 
850 
320 
320 
040 
160 
200 
960
0 
320 
320 
040
0 
900
0 
620
0 
160 
200 
930 
620 
090 
960 
270 
270
0 
090 
960
TABELA A.1 - Continuação 
BARRA ORIGEM BARRA DESTIN 
No. NOME No. NOME R(%) XÍZ) KVA 
IHPEDÃNCIA 
' 
snunw
u 
431 
432* 
432* 
432* 
432 
433* 
433* 
433? 
433* 
437* 
437* 
L0N0R1NA.230 
MÁR1ucA.230 
MAR1NcA.230 
MAR1N0A.230 
MAR1NcA.230 
c.M0uRA0.230 
c.M0uRA0.230 
c.u0uRA0.230 
c.MuRA0.230 
FORQUILHI230 
FORQUILHIZBO 
TABELA A. 
432* 
430 
431 
431 
433' 
374 
374 
430 
'A432 
367 
396 
MARINGA.230 
APUCARANA230 
LONDRINA.230 
LONDRINA.230 
C.MOURAO.230 
S.0SORIO.230 
S.0SORIO.230 
APUCARANA230 
MARINGA.230 
SIDEROPOL230 
J.LACERDA230 
1.720 
1.100 
1.720 
1.720 
1.310 
3.440 
3.440 
2.290 
1.310 
0.330 
1.290 
8.840 
11.840 
8.840 
8.840 
9.290 
17.600 
17.600 
11.740 
9.290 
1.670 
6.570 
14. 
20. 
14. 
14. 
16. 
30. 
30. 
20. 
16. 
28. 
11. 
340 
270 
340 
340 
070 
400 
400 
270 
070 
590 
280 
2 - Dados de barras(Sístema teste de 10 máquinas). 
IDENTIFIAÃO 
No. non. ÃNGULO HVAR HH 
TENSÃO CARGA GERAÇÃO 
uv HVAR 
343_ 
344 
366 
367 
363 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
376 
379 
360 
IVAIPORA.525 
LONDRINA. 525 
BARRACA013.8 
1SIDER0P0L230 
FARRDUPIL230 
P.FUNDO.13.8 
P.FUNDO.230 
XANXERE.230 
P.BRANCD.230 
S.0SORI013.8 
S.0SORIO.230 
AREIA.230 
S.MATEUS.230 
CURITIBA.230 
JOINVILE. 230 
BLUMNAU.230 
R.QUEIMAD230 
1.034 -10.87 
1.024 -13.11 
1.020 -10.98 
0.967 -36.58 1 
1.020 -36.27 1 
1.040 
1.015 
0.987 
0.986 
1.020 
1.010 -1.57 
0.998 
0.973 
0.979 -26.08 
0.923 A-32.96 
0.958 -31.56 
0.967 
-16.34 
-22.21 1 
-17.72 1 
-10.61 
' 
5.10. 
-14.94 
-25.73 1 
-33.69 
28 
279.00 
30.00 
427.00 
310.00 
424.00 
117.00 
0.0 
0.0 
0.0 
77.00 
1.00 
0.0
7 
26.00 
46.00 
1.00 
0.0
_ 
1.00 
0.0 
0.0 
0.0 
68.00 
42.00 
0.0 
18.50 
47.00 
14.70 
0.0 
56.50 
60.70 
29.40 
-25.00 
141.00 
90.60 
53.10
0
0 
660
0 
10 
216 
- 0
0
0 
1050
0 
0
0 
30 
0
0
0 
.0` 
.0 
.O0 
.0 
.0 
.O0 
.0 
.0 
.O 
.00 
.O 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.O 
0.0 
0.0 
-30.14 
0.0 
' 0.0 
66.23 
0.0 
0.0 
0.0 
149.02 
0.0 
0.0 
0.0 
_0.0 
0.0 
0.0 
0.0
TABELA A.2 - Continuação. 
IDENTIFICAÇÃO TENSÃO . CARGA 
No HE non. ÃNULO HW HVAR 
cznâçlo 
HU HVAR 
382 
381 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
402 
407 
408 
414 
430 
431 
432 
433 
437 
AREIA.525 
F.AREIA.13.8 
CURITIBA.525 
CUR.NORTE525 
BLUMENAU.525 
BARRACAO.525 
0RAVATAI.525 
V.A1REs.525 
P1NHE1Ro.525 
s.sANT1A13.3 
s.sANT1Ao525 
J.LAc.A.13.s 
J.LAcERnÀ13e 
J.LAc.B.13.s 
J.LAc.c.13.s 
J.LACÉRnÁ23o 
sEoREoo.13.s 
s5cREDo.525 
cEc1.23o 
6nAvATA1.23o 
1TAuBA.13.9 
ITAUBA.230 ' 
V.AIRES.230 
APUCARANA230 
LONDRINA.230 
MARINGA.230 
C.MOURAO.230 
FORQUILHI230 
1.025 
1.022 
0.982 
0.984 
0.965 
1.028 
1.032 
1.034 
1.037 
1.018 
1.034 
1.030 
0.995 
1.030 
1.o3o 
0.997 
1.020 
1.028 
1.035 
1.044 
1.000 
0.987 
1.040 
0.990 
1.009 
0.978 
0.971 
o.965 
-10.24 O 
-6.17 0 
-23.63 0 
-22.05 368 
-29.44 0 
-15.81 174 
-32.60 0 
-25.93 o 
-13.34 o 
3.19 o 
-5.o o 
-29.14 o 
-33.53 126 
-21.61. o 
-26.24 o 
-32 3o o 
o.o o 
-5.05 o 
-36.43 613 
-35.92 612 
-15.46 o 
-22.21
V 
-26.47 393 
-13.33 262 
-15.11V 229 
-18.17 184 
-14.6 139 
-36.37 9o 
404. 
o o 
o o 
o o 
oo 69 
o o 
oo ' -6 
o o 
o o 
o o 
o o 
o -o 
ou .o 
oo 39 
o .o 
o o 
o o 
o o 
o - «o 
oo 11o 
oo -455 
ob o 
oo . 135 
oo -111 
oo 13 
oo 163 
oo eo 
oo 53 
1o 55
0 
1110.
O
0
O 
0 
0 
0
0 
1325
0 
90 
eo' ' o 
120 
241
0 
1358 
0 
0
0 
490 
0
0 
0
O 
0
0
0 
o.o 
-13.62 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
-46;69 
o.o 
44.69 
o.o 
52.66 
67.43 
o.o 
-57.31 
o.o 
o.o 
o.o 
85.62 
. o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o
TABELA A. 3 - Dados das máquinas (Sistema de 10 máquinas) 
No. MÁQUINA REATÃNCIA cousr. INERCIA 
X'd (Z) H (s) 
366 
369 
373 
381 
390 
392 
394 
395 
397 
407
o 
3,67 
10,37 
2,84 
2,41 
2,43 
13,52 
15,34 
8,00 
'2,16 
4,32 
30,44 
10,55 
35,34 
52,25 
55,24 
4,37 
5,80 
12,50 
52,45 
20,24
TABELA A.4 - Coeficientes do custo incremental de geração 
A derivada da função custo de geração da máquina i dá. a 
expressão do custo incremental, dado por: 
df /dPG = 
1 1 
2c PG + b 
x 1 1 
BARRA 
| 
c b 
1 1 ll 
366 O 
369 ' 0 
373 O 
381 0 
390 0 
V 
392, 0 
394 0 
395 O 
397 0 
407 O 
.0015 
.0025 
.0025 
.0025 
0002 
.0001 
0019 “ 
0025 
0018 
.0003 
15 
19 
25 
25 
25 
25
18
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ANEXO B 
POLITOPO L 
No capítulo 3 a modelagem do sistema elétrico foi feita 
respeitando a topologia da rede. Neste anexo, supõe-se a rede elétrica 
reduzida as barras internas de geração e representada pela sua matriz 
admi tãnc i a de barra. O po 1 i topo L será também apresent ado com re 1 ação ao 
centro de ângulos e mostrada como é definida a direção s para melhoria da 
segurança. 
_ 
A potência injetada pelo i-ésimo gerador Pgl, e que aparece no 
sistema de equações (3.2.1), e também em (B.7) considerando a rede reduzida à 
barras internas de geração é 
II 
Pgl = |Ei|2c“ + E1 Eixzjvu 
‹z‹›s(¢U - õi + õj) 03.1) 
. W 
onde:
_ 
Ylj = Gi) +JB1J = matriz admitãncia de barra reduzida as barras 
_ 
'V internas de geração. 
Ei = módulo de tensão atrás da reatãncia transitória. 
¢¡j = argumento do 1,3-ésimo elemento da matriz Y 
n = número de máquinas Ng 
Se as condutãncias de transferência Gi] são desconsideradas 
D .
' 
V2
_ Pgi _ |Ei| cu + Jg 
1a-:1EJBUsen(ôi õj) (B.2) 
:#1 i
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B.1 RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS 8 e a _ 
Os ângulos 9 são obtidos tomando como referência o centro de 
ângulos 6° [21]. 
91 = õl - 6° para i=1,2, ,n-1 (B.3) 
Se o ângulo ôn do n-ésimo gerador é escolhido como referência, 
tem-se os ângulos a ' 
al = 81 - õn para i=1,2, ,n-1 (B.4) 
Da definição dos ângulos 6, substitue-se os ângulos 6 em (B.4) 
a = O - 6 - (6 - 6 ) 
1 1 o n o 
ai = 8! - Gn (B.5) 
Assim, pode-se escrever 
ai - ai = OJ - 6] = 61 - ôj (B.6) 
No sistema (3.2.8) o ângulo do n-ésimo gerador pode ser escrito 
de forma explícita em função do centro de ângulo, assim 
. - M 
¡ . 
Miwi = PIII! '_ PÇ! ._ Í; 
1' “ 
en = _ T 2 Miei n i=1 
substituindo a (B.7) em (B.S), obtém-se
83 
1 
n-1 
ai = el 'Ô' T et _ ` n l=1 
De (B.8) pode-se definir a matriz G que relaciona a e 6 
-_ 1 T G - In_1 + -Ê; bb Md (B.9) 
onde: In_1 = matriz identidade de ordem (n-1) 
b = l1.....11T 
Md =_a1ag {M11_ , 1=1,2,..-..,n-1 
A matriz G é de ordem (n-1), não singular e tem inversa [21], dada por _ 
-1¿ _ 1 T G - Infl ~ñ; bb Md (B.10) 
onde: '_ ' 
n_-1 
"T = 2 M, 
x=1 
Assim (B.8) na forma matricial 
a = G 9 (B.11) 
e tambem 
' e = G* oz' ~ (B. 12) 
substituindo (B.10) em (B.12) obtém-se ' 
1 
n-1 
el = (Xi + T GJ (B. T j=1
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B.2 FUNÇÃO ENERGIA 
A função energia para o sistema (B,7). tomando-se a n-ésima 
máquina de referência, pode ser escrita [23,26,27] ' 
. . D z 
_ 1 2 . E(a,a) - ã iÊäM1 al + QP (B.14) 
A energia potencial Ep é 
n-2 n-1 » C 8 8 ¬ Ep - 2 2 Fi] [- cos(ziJ+ all) + cos(a¡j) z¡jsen(a¡j)] + 
1=1 5=1+1 . 
'
= 
n-1 
+ 
*Ea 
Fin Í- cos(2¡ﬁ aí) + cos(a:) - z¡sen(a:)] (B.15) 
onde: 
F = E E B 
ij x J 11 
ae = ponto de equilibrio assintoticamente estável de (3.2.1) 
zi = ai - aí (translada aí ao origem) -
i 
Z = Z * Z Vij 1 j 
8 8 Q Z = G _ G 
ij i j 
Em [28,27] mostra-se que a energia potencial do sistema ode ser decomposta em 
parcelas positivas da forma 
n-1 
E = 2 g P x=1 k 
= _ e e _ e 
gk Fl) I cos(z¡J+ all) + cos(¢¡J) z¡Jsen(a¡j)] (B.16) 
As parcelas gi são chamadas de limites inferiores da energia potencial, 
associadas a ligação i-J do sistema de transmissão. Elas estão intrinsicamente
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ligadas a capacidade elétrica da ligação entre as barras i e J e ao nivel de 
operação do sistema elétrico em função dos ângulos de equilibrio. 
A função energia potencial é definida positiva e radialmente 
crescente na região definida pelo politopo L [34].
V 
1. = ‹ z.¡ (-fz - 2‹z:) s zk s (fz - 2‹×:)› zz=1,2,...,n-1 (B.17) 
B.3 DOMÍNIO DE ESTABILIDADE 
O dominio de estabilidade para o ponto de operação pós-defeito, 
pode ser resolvido através da solução do problema de otimização pelo método de 
Newton-Raphson. 
min Ep(p,F,z) 
s.a. _ 
z e õL (fronteira do politopo L) 
Este domínio sera especificado pela face onde» ocorre a 
tangencia com uma superfície de nivel da energia potencial. A busca da fase de 
tangência é orientada através da utilização do limite inferior, parcela da 
energia potencial que se mantém constante em toda a face, como apontador, 
considerando que as -faces de maiores limites inferiores tem mais alta 
probabilidade de conter a tangência.
_ 
8.3 DIREÇÃO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA 
4 
. Sendo que o sistema elétrico é reduzido as barras internas de 
geração, modificações no despacho de geração para diminuir o fluxo no ramo 
i-J. o que é equivalente a afastar a fase correspondente do politopo, uma vez
1 
. 86 
que (-n - Zaã) e (n - Zat) se afastam da origem . Então deslocar o ponto de 
operação em uma direção conveniente, tem como resultado um afastamento da face 
onde se deu a tangència, e assim obtem-se um aumento do dominio de 
establidade, como é mostrado na figura B.1 ' 
×2 
ø¬ﬂ.""` 
/,.;2 '* \o
.
I ' 
I ".'ø' J 0 
01 ' V x'. 
',-¬"
×
I
\ \ 
`s 
"" _- nf/ 
Ie* .1›x”' ﬂF-iez - 
, 
| ¡ 
¡e* I-1°* 
¡
_ 
Figura B.1 Vetor s 
Usando-se oponto de tangência como referência para o aumento do 
domínio de estabilidade do sistema sob defeito, uma direção viável para 
modificação do despacho pode ser definida . 
s = at - ae (B.i7) 
onde o superescrito (t) indica o ponto de tangência. 
Usando (B.11) e (B.12), esta direção s pode ser definida com referência ao 
centro de ângulos. 
I = Gﬂíat - ae) = Gt - 9° (B.18)
‹ 
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O politopo L, referido ao centro de ângulos constitue uma aproximação da SLEP 
(Superfície Limite de Energia Potencia1)_quando as condutàncias de linha são 
desprezadas e esta contido no interior da região definida por esta superficie. 
A SLEP or definição é o conjunto de pontos máximos que primeiro ,são 
alcançados ao longo de raios emanados da origem, mas a fronteira L é alcançada 
antes que a SLEP. Pontos da forma 
q = {in - 2a:, in - Zaš, . . . . . ..,tn - 2aÉ} (B.19) 
uk = 1,2, . . . . ..,n-1 
f
' 
são pontos de máximo para a função energia potencial. Estos pontos pertencem 
ao politopo e à SLEP pois VEP = O e, portanto < VEp,q > = 0. ~
